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Bitte zuerst lesen
Diese Betriebsanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise zum Umgang mit 
dem Gerät. Sie ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer Nähe 
des Geräts griffbereit aufbewahrt werden. Sie muss während der ge-
samten Nutzungsdauer des Geräts verfügbar bleiben. An nachfolgende 
Besitzer/-innen oder Benutzer/-innen des Geräts muss sie übergeben 
werden.

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten an und mit dem Gerät die Betriebsanlei-
tung lesen. Insbesondere das Kapitel Sicherheit. Alle Anweisungen voll-
ständig und uneingeschränkt befolgen.

Möglicherweise enthält diese Betriebsanleitung Beschreibungen, die 
unverständlich oder unklar erscheinen. Bei Fragen oder Unklarheiten 
den Werkskundendienst oder den vor Ort zuständigen Partner des Her-
stellers heranziehen.

Da diese Betriebsanleitung für mehrere Gerätetypen erstellt worden ist, 
unbedingt die Parameter einhalten, die für den jeweiligen Gerätetyp 
gelten.

Die Betriebsanleitung ist ausschließlich für die mit dem Gerät beschäf-
tigten Personen bestimmt. Alle Bestandteile vertraulich behandeln. Sie 
sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne schriftliche Zustim-
mung des Herstellers weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form re-
produziert, übertragen, vervielfältigt, in elektronischen Systemen ge-
speichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.
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Bestimmungsgemäßer Einsatz
Das passive Kühlpaket ausschließlich bestimmungsgemäß einsetzen.

Da heisst: 
-	 zur passiven Kühlung in Verbindung mit Sole/Wasser-Wärmepum-

pen Professionell.

Das Gerät nur innerhalb seiner technischen Parameter betreiben.

	 Übersicht „Technische Daten / Lieferumfang“ sowie Typenschild 
des Plattenwärmetauschers

	 ACHTUNG

Das passive Kühlpaket nicht mit Grundwasser oder sonstigen Wassern, 
deren Nutzung nicht ausdrücklich vom Hersteller freigegeben wurde, 
betreiben.

Funktionsweise
Die Kühlfunktion folgt dem Prinzip der passiven Kühlung. Dabei wird ein 
vorhandenes niedriges Temperaturniveau auf eine Temperatur oberhalb 
des Taupunktes gemischt und mittels eines Wärmetauschers auf das 
Heizmedium übertragen. Die Wärmepumpe bleibt während der Küh-
lung ausgeschaltet, es laufen lediglich die Umwälzpumpen des Heiz-
kreises und der Wärmequelle.

Die Kühlleistung ist abhängig von der Wärmequellentemperatur, die 
jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt. Hat zum Beispiel das Erdreich 
gegen Ende eines Sommers mehr Wärme gespeichert, nimmt die Kühl-
leistung einer Sole/Wasser Wärmepumpe ab. 

Grundsätzlich ist die passive Kühlung in Ihrer Leistungsfähigkeit natür-
lich nicht mit der einer Klimaanlage zu vergleichen.

	 HINWEIS
Ein Einsatz der passiven Kühlfunktion setzt Flächenheizungen (Fussbo-
denheizungen, Wandheizungen) voraus.

Haftungsausschluss
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nichtbestimmungsge-
mäßen Einsatz des Geräts entstehen.

Die Haftung des Herstellers erlischt ferner:
•	 wenn Arbeiten am Gerät und seinen Komponenten entgegen den 

Maßgaben dieser Betriebsanleitung ausgeführt werden.
•	 wenn Arbeiten am Gerät und seinen Komponenten unsachgemäß 

ausgeführt werden.
•	 wenn Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, die nicht in dieser Be-

triebsanleitung beschrieben sind, und diese Arbeiten nicht aus-
drücklich vom Hersteller schriftlich genehmigt worden sind.

•	 wenn das Gerät oder Komponenten im Gerät ohne ausdrückliche, 
schriftliche Zustimmung des Herstellers verändert, um- oder ausge-
baut werden.

Sicherheit
Das Gerät ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz betriebssicher. Kon-
struktion und Ausführung des Geräts entspechen dem heutigen Stand 
der Technik, allen relevanten DIN/VDE-Vorschriften und allen relevanten 
Sicherheitsbestimmungen.

Jede Person, die Arbeiten an dem Gerät ausführt, muss die Betriebsan-
leitung vor Beginn der Arbeiten gelesen und verstanden haben. Dies gilt 
auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen oder ähnlichen 
Gerät bereits gearbeitet hat oder durch den Hersteller geschult worden 
ist

Signalzeichen
In der Betriebsanleitung werden Signalzeichen verwendet. Sie haben 
folgende Bedeutung:

  	 Informationen für Nutzer/-innen.

  	 Informationen oder Anweisungen für qualifiziertes 
Fachpersonal.

	 GEFAHR!
Steht für Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

	 GEFAHR!
Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Verlet-
zungen oder zum Tod führt.

	 WARNUNG!
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren 
Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

	 VORSICHT!
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu mittleren 
oder leichten Verletzungen führen könnte.

	 ACHTUNG
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden 
führen könnte.

	 HINWEIS
Hervorgehobene Information.

	 Verweis auf andere Abschnitte in der Betriebsanleitung.

	 Verweis auf andere Unterlagen des Herstellers.
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	 GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Elektrische Arbeiten sind ausschließlich qualifiziertem Elektro-
fachpersonal vorbehalten.
Vor elektrischen Anschlussarbeiten die Anlage spannungsfrei 
schalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

	 WARNUNG
Nur qualifiziertes Fachpersonal (Heizungs-, Kälteanlagen- oder Käl-
temittel- sowie Elektrofachkraft) darf Arbeiten am Gerät und seinen 
Komponenten durchführen.

	 VORSICHT
 Geeignete Schutzkleidung tragen.
Bei gefährlichen Durchflussmedien besteht Verätzungs-, Verbren-
nungs- oder Vergiftungsgefahr.

Kundendienst
Für technische Auskünfte an eden Fachhandwerker oder an den vor Ort 
zuständigen Partner des Herstellers wenden.

	 Übersicht „Kundendienst“ in der Betriebsanleitung Wärme-
pumpe.

Gewährleistung / Garantie
Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen finden Sie in Ihren Kau-
funterlagen.

	 HINWEIS
In allen Gewährleistungs- und Garantieangelegenheiten an Ihren Händ-
ler wenden.

Entsorgung
Bei Außerbetriebnahme des Altgeräts vor Ort geltende Gesetze, Richtli-
nien und Normen zur Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsor-
gung einhalten.

Lieferumfang
Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher (ohne Isolierung), 3-Wege-
Flanschventil, Ventilantrieb, auf den Heizungs- und Wärmepumpenreg-
ler abgestimmter externer Fühler für Brauchwarmwasserspeicher oder 
Heizungsrücklauf beim Einsatz von Trennspeichern.

	 Gelieferte Ware auf äußerlich sichtbare Lieferschäden prüfen…

	 Lieferumfang auf Volllständigkeit prüfen.
	 Etwaige Liefermängel sofort reklamieren.

Transport- und Verpackungsmaterial ordnungsgemäß und unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten entsorgen.

Aufstellung und Montage

	 HINWEIS
Jeweils die vor Ort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, gesetz-
lichen Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien einhalten.

	 HINWEIS
Komponenten des Kühlpakets so montieren, dass ausreichend Platz für 
Wartungsarbeiten vorhanden bleibt.

MONTAGE WÄRMETAUSCHER
Wärmetauscher stets senkrecht und auf einer Konsole (bauseits zu stel-
len) montieren. Eine Halterung nur an den Anschlüssen reicht nicht aus.

Senkrechte Einbaulage

	 ACHTUNG

Den Wärmetauscher niemals mit den Anschlüssen nach unten montie-
ren.
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ANSCHLUSS AN DAS LEITUNGSNETZ

Verschmutzungen und Ablagerungen, die aus dem Leitungsnetz in den 
Wärmetauscher gelangen, können im Wärmetauscher zur Korrosion 
führen (und bei einigen Anwendungen zum Einfrieren des Wärmetau-
schers).

Deshalb vor dem Anschluss des Wärmetauschers an das Leitungsnetz 
die Leitungen gründlich spülen.

Damit keine Verschmutzungen in den Wärmetauscher gelangen kön-
nen, Schmutzfilter an den Anschlüssen des Wärmetauschers installieren.

Rohrleitungen so verlegen, dass keine Schwingungen, keine Span-
nungen und keine Stösse oder Pulsationen den Wärmetauscher beauf-
schlagen.

Rohrleitungen über die Gewindeanschlüsse am Wärmetauscher mit 
dem Wärmetauscher verbinden.

	 HINWEIS
Wärmetauscher so an das Leitungsnetz anschließen, dass Primär- und 
Sekundärmedium den Wärmetauscher im Gegenstrom durchfliessen.

1	 Eintritt Wärmequelle (Primärseite)
2	 Austritt Wärmequelle (Primärseite)
3	 Eintritt Sekundärseite
4	 Austritt Sekundärseite
5	 Farbiger Punkt zur Kennzeichnung der Wärmequellensei-

te

	 Hydraulische Einbindung, Seite 12

MONTAGE 3-WEGE-FLANSCHVENTIL
3-Wege-Flanschventil so montieren, wie in den Schemen zur hydrau-
lischen Einbindung gezeigt.

	 Hydraulische Einbindung, Seite 12

	 ACHTUNG
Die auf dem Ventil markierte Flussrichtung beachten.

	 HINWEIS
3-Wege-Flanschventil so montieren, dass der Ventilantrieb von oben 
oder von der Seite aufgesetzt werden kann. Eine Montage des Venti-
lantriebs von unten her (hängend) ist nicht zulässig.

3-Wege-Flanschventil kann mit dem elektrischen Ventilantrieb in je-
de beliebige Zwischenstellung gesteuert werden. Bei herausgezogener 
Ventilspindel wird der Regelast des Ventils geschlossen.

MONTAGE VENTILANTRIEB
Ventilantrieb auf das 3-Wege-Flanschventil aufstecken. Die Ventilspindel 
wird mit der Antriebsspindel automatisch und fest verbunden.
Mit einer Mutter oder mit Schrauben fixieren.

	 ACHTUNG
Darauf achten, dass der Kegel auf dem Sitz nicht gedreht und die Dicht-
fläche nicht beschädigt wird.

	 ACHTUNG
Ventilantrieb nicht senkrecht hängend (von unten her) an das 3-Wege-
Flanschventil montieren.

	 ACHTUNG
Darauf achten, dass kein Kondensat oder Tropfwasser in den Antrieb ge-
langen kann.
Bei Montage im Freien das Gerät vor Witterungseinflüssen schützen.

FUNKTIONSWEISE VENTILANTRIEB
Je nach Anschlussart kann der Antrieb als stetiger (0…10 V und/oder 
4…20 mA), als 2-Punkt (AUF/ZU) oder als 3-Punkt Antrieb (AUF/STOPP/
ZU) verwendet werden.

Die Laufzeit des Antriebs kann mit den Schaltern S1 und S2 entspre-
chend der jeweiligen Erfordernisse eingestellt werden. Mittels der Schal-
ter S3 und S4 wird die Kennlinie (gleichprozentig, linear oder quadra-
tisch) konfiguriert.

Die externe Handkurbel ermöglicht die manuelle Positionseinstellung. 
Beim Ausklappen der Handkurbel wird der Motor ausgeschaltet. Nach 
dem Rückklappen der Handkurbel wird die Sollstellung wieder ange-
fahren (ohne Initialisierung). Wird die Handkurbel ausgeklappt, verharrt 
der Antrieb in dieser Stellung.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS VENTILANTRIEB
Im Gehäuse befinden sich drei ausbrechbare Kabeldurchführungen, die 
beim Einschrauben der Kabeldurchführung automatisch ausgebrochen 
werden. Das Konzept Schrittmotor/Elektronik gewährleistet den Paral-
lellauf mehrerer Ventilantriebe desselben Typs. Der Querschnitt des An-
schlusskabels ist in Abhängigkeit von der Leitungslänge und der Anzahl 
der Antriebe zu wählen (Wir empfehlen bei fünf parallel geschalteten 
Antrieben und einer Leitungslänge von 50 m einen Kabelquerschnitt 
von 1,5 mm2 zu verwenden (Leistungsaufnahme des Antriebs × 5).

Maximal lässt sich der Antrieb mit einem 230 V Modul, einem zusätz-
lichen Zubehörteil (Hilfskontakt oder Potentiometer) sowie der Split-
range-Einheit bestücken.
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ANSCHLUSS AN EINE STEUERSPANNUNG (0…10 V UND/ODER 
4…20 MA)
Der eingebaute Stellungsregler steuert den Antrieb in Abhängigkeit des 
Regler-Stellsignals y. Als Steuersignal dient ein Spannungssignal (0…10 
V–) an Klemme 3u, oder ein Stromsignal an Klemme 3i. Liegt an beiden 
Klemmen (3u (0…10 V) und 3i (4…20 mA)) gleichzeitig ein Steuersignal 
an, hat der Eingang mit dem höheren Wert Priorität.

Bei steigendem Stellsignal fährt die Kupplungsstange aus und öffnet das 
Ventil (Regelast).

Wirksinn 2 (Netzspannung auf internem Anschluss 2b):

Bei steigendem Stellsignal fährt die Kupplungsstange ein und schließt 
das Ventil (Regelast). Der Anfangspunkt sowie die Aussteuerspanne sind 
fest eingestellt. Zum Einstellen von Teilbereichen (und nur für Span-
nungseigang 3u) ist eine Splitrange-Einheit als Zubehör erhältlich (sie-
he Funktion Splitrange-Einheit), welche für den Einbau im Antrieb vor-
gesehen ist.

Nach Anlegen der Speisespannung und nach der Initialisierung fährt der 
Antrieb, je nach Steuersignal, jeden Ventilhub zwischen 0% und 100% 
an. Dank der Elektronik und des Wegemesssystems geht kein Hub ver-
loren, und der Antrieb benötigt keine periodische Nachinitialisierung. 
Beim Erreichen der Endstellungen wird diese Position überprüft, gege-
benenfalls korrigiert und neu gespeichert. Der Parallellauf von mehreren 
Antrieben desselben SUT-Typs ist somit gewährleistet. Das Rückmelde-
signal y0 = 0...10 V entspricht dem effektiven Ventilhub von 0 bis 100%.

Wird im Wirksinn 1 das Steuersignal 0...10 V unterbrochen, fährt die Spin-
del ganz ein und das Ventil wird geschlossen. Um das Ventil öffnen zu 
können (Wirksinn 1), eine Spannung von 10V zwischen Klemme 1 und 3u 
anschließen oder auf Wirksinn 2 umschalten.

Mit dem Kodierschalter kann die Kennlinie des Ventils eingestellt wer-
den. Eine gleichprozentige und quadratische Kennlinie kann nur erzeugt 
werden, wenn der Antrieb als stetiger Antrieb verwendet wird. Mit wei-
teren Schaltern können die Laufzeiten gewählt werden (bei 2-Punkt, 
3-Punkt oder stetiger Funktion anwendbar).

ANSCHLUSS ALS 2-PUNKT VENTILANTRIEB (24 V)
Diese Ansteuerung (AUF/ZU) kann über zwei Adern erfolgen. Die Span-
nung an den Klemmen 1 und 2a angelegen. Durch Anlegen der Span-
nung (24 V) an der Klemme 2b fährt die Kupplungsstange aus und öff-
net das Ventil. Nach Abschalten dieser Spannung fährt der Antrieb in die 
entgegengesetzte Endstellung und schließt das Ventil. In den Endstel-
lungen (Ventilanschlag oder Erreichen des maximalen Hubes) oder bei 
Überlastung spricht die elektronische Motorabschaltung an (keine End-
schalter).

Mit dem Kodierschalter die Laufzeiten einstellen. Die Kennlinie ist hier-
bei nicht wählbar (resultierend ist die Kennlinie des Ventils). Die Klem-
men 3i, 3u und 44 dürfen nicht angeschlossen sein.

ANSCHLUSS ALS 3-PUNKT VENTILANTRIEB (24 V)
Durch Anlegen einer Spannung an der Klemme 2a (bzw. 2b) kann das 
Ventil in jede beliebige Stellung gefahren werden. Wird eine Spannung 
auf Klemme 1 und 2b gelegt, fährt die Kupplungsstange aus und öffnet 
das Ventil. Sie fährt ein und schließt das Ventil, wenn der Stromkreis über 
Klemme 1 und 2a geschlossen wird.

In den Endstellungen (Ventilanschlag oder Erreichen des maximalen 
Hubes) oder bei Überlastung spricht die elektronische Motorabschal-
tung an (keine Endschalter). Durch Vertauschen der Anschlüsse kann die 
Hubrichtung geändert werden.

Mit dem Kodierschalter die Laufzeiten einstellen. Die Kennlinie ist hier-
bei nicht wählbar (resultierend ist die Kennlinie des Ventils). Die Klem-
men 3i, 3u und 44 dürfen nicht angeschlossen sein.

SPLITRANGE-EINHEIT (KOSTENPFLICHTIGES ZUBEHÖR)
Die Splitrange-Einheit kann in den Antrieb eingebaut oder extern in ei-
ner elektrischen Verteilerdose unterge-bracht werden. Der Anfangs-
punkt Uo sowie die Aussteuerspanne ΔU lassen sich mittels Potentiome-
ter einstellen. Damit können mit dem Steuersignal des Reglers mehrere 
Stellgeräte in Sequenz oder in einer Kaskade betätigt werden. Das Ein-
gangssignal (Teilbereich) wird in ein Ausgangssignal von 0…10 V umge-
wandelt.

SCHALTERCODIERUNG

	 Verweis auf andere Abschnitte in der Betriebsanleitung.

Inbetriebnahme
	 Kontrollieren, dass die auf dem Typenschild des Wärmetauschers an-

gegebenen Betriebsdaten nicht überschritten werden…

	 Schraubverbindungen auf Anzug prüfen…

	 Ventile im Vor- und Rücklauf möglichst gleichzeitig langsam öffnen, 
bis Betriebstemperatur erreicht ist…

	 ACHTUNG
Die den Wärmetauscher speisenden Pumpen müssen mit Absperrein-
richtungen ausgerüstet sein. Pumpen oder Anlagen, die höhere Be-
triebsdrücke erzeugen als für den Wärmetauscher angegeben mit Si-
cherheitsventilen ausrüsten.
Die Pumpen dürfen keine Luft ansaugen, damit es zu keinen Betriebsstö-
rungen durch Wasserschläge kommt. Um Druckschläge zu vermeiden, 
die Pumpen gegen geschlossene Ventile anfahren.

	 Wärmetauscher während des Füllens über die im Leitungsnetz vor-
handenen Entlüftungsventile entlüften…

	 ACHTUNG
Druckstösse vermeiden.

	 HINWEIS
Unzulänglich entlüftete Wärmetauscher erbringen keine volle Leistung. 
Verbleibende Luft erhöht die Korrosionsgefahr.

	 Primär- und Sekundärseite langsam und gleichzeitig abfahren. Ist di-
es nicht möglich, warme Seite zuerst abfahren.

Nach Inbetriebnahme prüfen, dass keine Druckpulsationen auf den Ap-
parat einwirken. Ist der Wärmetauscher zwischen einem Stellventil und 
einem Differenzdruckregler eingebaut, sicherzustellen, dass sich bei 
gleichzeitigem Schließen beider Reglereinrichtungen kein Unterdruck 
bilden kann und damit Dampfschläge vermieden werden.

Funktionsfähigkeit der Regeleinrichtungen. prüfen. Generell darauf ach-
ten, dass keine Betriebszustände entstehen können, die im Widerspruch 
zu dieser Betriebsanleitung stehen.

	 ACHTUNG
Dampfschläge, sowie Druck- und Temperaturpulsationen können zu Le-
ckagen im Wärmeübertrager führen.
Auf ausreichenden Potentialausgleich achten, um den Korrosionsschutz 
nicht zu gefährden.
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ANZEIGE LEUCHTDIODEN (LED) VENTILANTRIEB

Beide LEDs blinken rot Initialisierung

Obere LED leuchtet rot Oberer Anschlag oder Position "ZU" erreicht

Untere LED leuchtet rot Unterer Anschlag oder Position "AUF" erreicht

Obere LED blinkt grün Antrieb läuft, steuert gegen Position "ZU"

Obere LED leuchtet grün Antrieb steht, letzte Laufrichtung "ZU"

Untere LED blinkt grün  Antrieb läuft, steuert gegen Position "AUF"

Untere LED leuchtet grün Antrieb steht, letzte Laufrichtung "AUF"

Beide LEDs leuchten grün Wartezeit nach dem Einschalten oder nach der Notstellung

Keine LED leuchtet Keine Spannungsversorgung (Klemme 2a oder 2b)

Beide LEDs blinken 
rot und grün

Antrieb befindet sich im manuellen Betrieb

Reinigung
Sollte aufgrund der Wasserqualität (beispielsweise hoher Härtegrad 
oder starke Verschmutzung) eine Belagsbildung zu erwarten sein, in 
regelmässigen Abständen eine Reinigung des Wärmetauschers durch 
Spülen vornehmen.

Spülen Sie den Wärmetauscher entgegen der normalen Strömungsrich-
tung mit geeigneter Reinigungslösung.

	 ACHTUNG
Chemikalien, die zur Reinigung verwendet werden, dürfen keine Unver-
träglichkeit gegenüber Edelstahl, Kupfer oder Nickel aufweisen, da sol-
che Chemikalien den Wärmetauscher zerstören.

Bei längerem Stillstand der Anlage den Wärmetauscher vollständig ent-
leeren und reinigen.

Technische Daten

WÄRMETAUSCHER

Typ Technische Daten 1)

WTK 1

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher
(Edelstahl 1.4404) für Sole/Wasser Wärmepumpen (27 kW H und 33 kW H)
Maße (B x H x T) in mm: 271 x 532 x 84
Leergewicht: 26 kg, Anschlüsse: G 2"
Kühlleistung (rechnerisch): ca. 30 kW 2)

WTK 2

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher
(Edelstahl 1.4404) für Sole/Wasser Wärmepumpen (43 kW, 41 kW H, 50 kW H, 
54 kW, und 70 kW H)
Maße (B x H x T) in mm: 271 x 532 x 131
Leergewicht: 37 kg, Anschlüsse: G 2½"
Kühlleistung (rechnerisch): ca. 70 kW 2)

WTK 3

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher
(Edelstahl 1.4404) für Sole/Wasser Wärmepumpen (67 kW, 82 kW, 85 kW H, 
100 kW H, 110 kW und 125 kW)
Maße (B x H x T) in mm: 271 x 532 x 201
Leergewicht: 53 kg, Anschlüsse: G 2½"
Kühlleistung (rechnerisch): ca. 125 kW 2)

WTK 4

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher
(Edelstahl 1.4404) für Sole/Wasser Wärmepumpen (160 kW)
Maße (B x H x T) in mm: 271 x 532 x 272
Leergewicht: 69 kg, Anschlüsse: G 2½"
Kühlleistung (rechnerisch): ca. 163 kW 2)

WTK 5

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher
(Edelstahl 1.4404) für zwei Sole/Wasser Wärmepumpen (125 kW)
Maße (B x H x T) in mm: 386 x 1030 x 471
Leergewicht: 250 kg, Flansch-Anschlüsse: DN 100
Kühlleistung (rechnerisch): ca. 125 kW 2)

WTK 6

kupfergelöteter Plattenwärmetauscher
(Edelstahl 1.4404) für zwei Sole/Wasser Wärmepumpen (160 kW)
Maße (B x H x T) in mm: 386 x 1030 x 542
Leergewicht: 290 kg, Flansch-Anschlüsse: DN 100
Kühlleistung (rechnerisch): ca. 125 kW 2)

1) siehe auch Typenschild am Wärmetauscher • 2) Kühlleistung bei Wärmequellen-Temperatur 
(Primärkreis) von 10 °C / ∆T 3-4 K und Sekundärkreis-Temperatur von 25 °C / ∆T 5 K

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

	 ACHTUNG
Korrosionsverhalten der Materialbestandsteile des Wärmetauschers 
(Edelstahl, Lotmittel Kupfer) berücksichtigen.

Wasserinhaltsstoff Einheit Richtwert

pH-Wert 7 - 9 
(unter Beachtung des Sättigungsindexes)

Sättigungsindex (∆pH-Wert) -0,2 < 0 < +0,2

Gesamthärte ° dH 6 - 15

Leitfähigkeit µS/cm 10 … 500

abfilterbare Stoffe mg/l < 30

Chloride mg/l temperaturabhängig, siehe Tabelle
(oberhalb 100 °C keine Chloride zulässig

Freies Chlor mg/l < 0,5

Schwefelwasserstoff (H2S) mg/l < 0,05

Ammoniak (NH3 / NH4
+) mg/l < 2

Sulfat mg/l < 100

Hydrogenkarbonat mg/l < 300

Hydrogenkarbonat / Sulfat mg/l > 0,1

Sulfid mg/l < 1

Nitrat mg/l < 100

Aufgeführte Werte sind Richtwerte, die unter bestimmten Betriebsbedingungen abweichen 
können.



8 83018500cDE – Originalbetriebsanleitung – Technische Änderungen vorbehalten.

Wasserinhaltsstoff Einheit Richtwert
Nitrit mg/l < 0,1

gelöstes Eisen mg/l < 0,2

Mangan mg/l < 0,1

freie aggressive Kohlensäure mg/l < 20

Aufgeführte Werte sind Richtwerte, die unter bestimmten Betriebsbedingungen abweichen 
können.

ZULÄSSIGER CHLORIDGEHALT IN ABHÄNGIGKEIT VON DER TEMPERATUR

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0 0

0015705520

°C

mg/kg

3-WEGE-FLANSCHVENTIL

Typ Nennweite Anschluss kvs-Wert Gewicht
WTK 1 DN 50 PN 16/10 28 m³/h 10,9 kg

WTK 2 DN 65 PN 16/10 63 m³/h 19 kg

WTK 3 DN 80 PN 16/10 100 m³/h 24 kg

WTK 4/5 DN 100 PN 16/10 160 m³/h 34 kg

WTK 6 DN 125 PN 16/10 220 m³/h 52 kg

Betriebstemperatur -10 °C – 150 °C 1)

Betriebsdruck bis 120 °C 16

bis 130 °C 13

bis 150 °C 10

Ventilkennlinie Regellast  gleichprozentig

Beimischlast  linear

Stellverhältnis vom Ventil > 50:1

Stopfbüchse 2 EPDM O-Ringe

Leckrate Regellast  ≤ 0,05% vom kvs-Wert

Beimischlast  ≤ 1% vom kvs-Wert

1) ≤ 0 °C Stopfbüchsenheizung verwenden. ≥ 100 °C Temperaturadapter verwenden

Typ ∆pmax [bar]  │   close/off pressure
als Mischventil als Verteilventil

WTK 1

WTK 2 3,0	 3,0	

WTK 3 3,0	 3,0	

WTK 4 2,0	 2,0	

WTK 5 1,5	 1,5	

WTK 6 1,0	 1,4	
∆pmax = maximal zulässige Druckdifferenz über dem Ventil, bei der der Antrieb das Ventil noch 
sicher öffnen und schließen kann unter Berücksichtigung von ∆pv

close/off pressure = maximal mögliche Druckdifferenz über dem Ventil im Regelbetrieb, bei der 
der Antrieb das Ventil noch öffnen und schließen kann. In diesem Betrieb muss mit reduzierter 
Lebensdauer gerechnet werden. Kavitation, Erosion und Druckschläge können das Ventil 
beschädigen. Die Werte gelten nur für die zusammengebaute Kombination Ventil auf dem Antrieb 
montiert .

Typ ∆pv [bar]
als Mischventil als Verteilventil

WTK 1  5 1,5 

WTK 2 1,0 1,0

WTK 3 0,8 0,75

WTK 4 0,6 0,5

WTK 5 0,6 0,5

WTK 6 0,6 0,5
∆pv = maximal zulässige Druckdifferenz über dem Ventil bei jeder Hubstellung, begrenzt durch 
Geräuschpegel und Korrosion

DURCHFLUSSDIAGRAMMDurchflussdiagramm
1

1000

V 100

[m /h]
3

V 100

[l/s]

100

10

280

28

2,8

0.01 1 100.1 [bar]v100

1

10 ∆P [kPa]v100 100

∆P

DN 125    k
vs 220

DN 100    k
vs 160

DN 65      
kvs 63DN 80      

kvs 100

DN 50      
kvs 28

--------------- ∆pv bei Verwendung als Mischventil

- - - - - ∆pv bei Verwendung als Verteilventil

Typ ∆pv

Verwendung als Mischventil Verwendung als Verteilventil
BQE065F300 1,0 1,0
BQE080F300 0,8 0,75
BQE100F300 0,6 0,5
BQE125F300 0,6 0,5
BQE150F300 0,6 0,5

Zusätzliche Angaben zur Ausführung
Ventilgehäuse aus Grauguss nach EN 1561, Kurzzeichen EN-GJL-250, Werkstoffnummer EN-JL
1040 mit glatten, gebohrten Flanschen nach EN 1092-2, Form-B-Dichtleiste.
Ventilgehäuse geschützt durch eine matte Farbe nach RAL 9005 tiefschwarz.
Einbau in die Rohrleitung mit Vorschweissflanschen nach EN 1092-1.
Ventilbaulänge nach EN 558-1, Grundreihe 1.
Flachdichtung am Ventilgehäuse aus asbestfreiem Material.

Werkstoffnummern nach DIN
DIN-Werkstoffe DIN-Bezeichnung

Ventilgehäuse EN-JL 1040 EN-GJL-250 (GG25)
Ventilsitz Regelast EN-JL 1040 EN-GJL-250
Ventilsitz Beimischast 1.4021 X20Cr13
Spindel 1.4021 X20Cr13
Kegel 1.4021 X20Cr13
Stopfbüchse 1.4104 X12CrMoS-17

Produktdatenblatt 56.118

Änderungen vorbehalten © 2016 Fr. Sauter AG 4.1 5/8

	 ∆pv gegen den Druck
	 ∆pv mit dem Druck
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KENNLINIE MIT VENTILANTRIEB
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20
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d
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b
14
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DN A c L H k d b
WTK 1 50 115 71 200 8 125 19 x 4 20

MAßBILD 3-WEGE-FLANSCHVENTIL WTK 2 – WTK 6

Massbild
DN 65…150

Kombinationen
AVM 234 AVF 234

230

> 150 289 

6057

c

230

> 150 289

7357

c

Produktdatenblatt 56.118
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DN DA DB DAB A c L H k d b E
WTK 2 65 65 84,5 65 120 102 290 20 145 19 x 4 20 93
WTK 3 80 80 99,6 80 130 112 310 20 160 19 x 8 22 93

WTK 4/5 100 100 121,6 100 150 127 350 40 180 19 x 8 24 113
WTK 6 125 125 146,6 125 200 160 400 40 210 19 x 8 27 113

VENTILANTRIEB

Steuersignal 1 0…10 V, Ri > 100 kΩ

Steuersignal 2 4…20 mA, Ri = 50 Ω

Stellungsrückmeldung 0…10 V, Bürde > 2,5 kΩ

Anfangspunkt U0 0 beziehungsweise 10 V

Anschlusssteuerspanne ∆U 10 V

Schaltbereich Xsh 300 mV

Speisespannung 24 V~  ±20%, 50…60 Hz

24 V–  ±15%

mit Zubehör 230 V~  ±15%

Leistungsaufnahme 10W  18VA

Hub 8…49 mm

maximale Mediumstemperatur 130 °C

zulässige Umgebungstemperatur -10 °C…55(60) °C

zulässige Umgebungsfeuchte < 95% rF ohne Kondensation

Schutzgrad IP 66 nach EN 60529

Schutzklasse III nach IEC 60730

Ansprechzeit bei 3-Pkt 200 ms

Montagelage senkrecht stehend bis waagrecht

Laufzeit Hub Schubkraft Spannung Gewicht
2 / 4 / 6 mm 0…40 mm 2500 N 24 V~ 4,1 kg

MAßBILD VENTILANTRIEB

Massbild
DN 65…150

Kombinationen
AVM 234 AVF 234

230

> 150 289 

6057

c

230

> 150 289

7357

c

Produktdatenblatt 56.118
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c
WTK 2 102

WTK 3 102

WTK 4/5 127

WTK 6 160
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SCHALTERCODIERUNG

W	 = Wunschkennlinie
A	 = Schaltercodierung
B	 = Ventilkennlinie
C	 = Antriebskennlinie
D	 = Effektiv am Ventil
=%	 = gleichprozentig
x²	 = quadratisch
lin	 = linear
V	 = 
H	 = Hub
S	 = Signal

	 = Werkseinstellung

L /mm	 =Laufzeit pro mm
A	 = Schaltercodierung
L	 = Laufzeit
H	 = Hub

	 = Werkseinstellung
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FÜHLER

NTC Anlegefühler

Durchmesser 6,0 mm

(Tauchhülse mit 8 mm Durchmesser erforderlich)

Anschlussleitung 2 m

KENNLINIE FÜHLER

T / °C R / kΩ

-20 16,538

-15 12,838

-10 10,051

-5 7,931

+/- 0 6,306

+5 5,040

+10 4,056

+15 3,283

+20 2,674

+25 2,200

+30 1,825

+35 1,510

+40 1,256

+45 1,056

+50 0,891

+55 0,751

+60 0,636

+65 0,534

Druckverlustkurven

WÄRMEQUELLE HEIZBETRIEB

Bezeichnung: Druckverluste
Seite: 1/3 WTK 1 - 6
Zeichnungsnummer: 
Datei:

 - / PEP004-2007 / Neumann / 25.02.08

Änd./ ÄM / Ersteller / Datum

812164 - Druckverluste WTK 1-6
812164
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∆p (bar)

“ = Wärmequellenvolumenstrom Heizbetrieb
∆p = Druckverlust

“ Volumenstrom Wärmequelle Heizbetrieb
∆p Druckverlust

WÄRMEQUELLE KÜHLBETRIEB

Bezeichnung: Druckverluste
Seite: 2/3 WTK 1 - 6
Zeichnungsnummer: 
Datei:

Änd./ ÄM / Ersteller / Datum
 - / PEP004-2007 / Neumann / 25.02.08

812164
812164 - Druckverluste WTK 1-6
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“ = Wärmequellenvolumenstrom Kühlbetrieb
∆p = Druckverlust

“ Volumenstrom Wärmequelle Kühlbetrieb
∆p Druckverlust

HEIZKREIS

Bezeichnung: Druckverluste
Seite: 3/3 WTK 1 - 6
Zeichnungsnummer: 
Datei:

 - / PEP004-2007 / Neumann / 25.02.08

812164 - Druckverluste WTK 1-6
812164

Änd./ ÄM / Ersteller / Datum
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“ Volumenstrom Heizkreis
∆p Druckverlust
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Hydraulische Einbindung KühlpaketKühlung von einem Regelkreis

Hydraulische Einbindung KühlpaketKühlung von mehreren Regelkreisen

WT

M

51

M

ESA / BA

GS (+ 5°C)

M

F

M

23

M

BOSUP

M
K2

 +
 4

4

FP
2 

+ 
60

1

K

Bei Kühlung von einem Regelkreis
kann das Drei Wegeventil als 
Regelventil angeschlossen werden

WT

M

51

M

M

F

FBH

M

ZUP

M

BOSUP

1

M

FP2 + 60

M

M

Bei Kühlung von mehreren Regelkreisen
wird das Drei Wegeventil als Umschaltventil angeschlossen 

FBH

K

GS (+ 5°C)

ESA / BA

FP
2 

+ 
60

K Zubehör Kühlpaket:
Plattenwärmetauscher, 3-Wege-
Ventil, Vorlauffühler Kühlkreis

1 Wärmepumpe
23 Zubringer-Um,wälzpumpe
51 Trennspeicher
60 Umschaltventil Kühlbetrieb
BOSUP Brunnen-/Soleumwälzpumpe
ESA/BA Erdwärmesondenanlage / 

Brunnenanlage
FBH Passive Kühlung: 

Kühldecken, Verbraucherkreise 
mit Taupunktüberwachung bei 
Comfortkühlung (Comfortplati-
ne notwendig)

FP Mischkreis Umwälzpumpe
GS Gefrierschutz
MK Mischkreis
WT Wärmetauscher

	 HINWEIS
Bei Kühlung von einem Regelkreis kann 
das 3-Wege-Ventil als Regelventil ange-
schlossen werden.
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Bei Kühlung von einem Regelkreis
kann das Drei Wegeventil als 
Regelventil angeschlossen werden
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Bei Kühlung von mehreren Regelkreisen
wird das Drei Wegeventil als Umschaltventil angeschlossen 

FBH

K

GS (+ 5°C)
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+ 
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K Zubehör Kühlpaket:
Plattenwärmetauscher, 3-Wege-
Ventil, Vorlauffühler Kühlkreis

1 Wärmepumpe
23 Zubringer-Um,wälzpumpe
51 Trennspeicher
60 Umschaltventil Kühlbetrieb
BOSUP Brunnen-/Soleumwälzpumpe
ESA/BA Erdwärmesondenanlage / 

Brunnenanlage
FBH Passive Kühlung: 

Kühldecken, Verbraucherkreise 
mit Taupunktüberwachung bei 
Comfortkühlung (Comfortplati-
ne notwendig)

FP Mischkreis Umwälzpumpe
GS Gefrierschutz
MK Mischkreis
WT Wärmetauscher

	 HINWEIS
Bei Kühlung von mehreren Regelkrei-
sen 3-Wege-Ventil als Umschaltventil an-
schließen.
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KühlpaketKlemmenplan
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