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1 Zu dieser Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung ist Teil des Geräts.

 Betriebsanleitung vor den Tätigkeiten am und mit 
dem Gerät aufmerksam lesen und bei allen Tä-
tigkeiten jederzeit beachten, insbesondere die 
Warn- und Sicherheitshinweise.

 -
ren und bei Besitzwechsel des Geräts dem neuen 
Besitzer übergeben.

 
des Herstellers oder den Werkskundendienst hin-
zuziehen.

 Alle mitgeltenden Dokumente beachten.

1.1 Gültigkeit
Diese Betriebsanleitung bezieht sich ausschließlich 
auf das durch Typenschild und Geräteaufkleber identi-

„Typenschild“, Seite 7).

1.2 Mitgeltende Dokumente
Folgende Dokumente enthalten ergänzende Informati-
onen zu dieser Betriebsanleitung:

 

 Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärme-
pumpenreglers

 Kurzbeschreibung des Wärmepumpenreglers

 Betriebsanleitung der Erweiterungsplatine (Zube-

 Logbuch

1.3 Symbole und Kennzeichnungen

Kennzeichnung von Warnhinweisen

Symbol Bedeutung
Sicherheitsrelevante Information. 

Sicherheitsrelevante Information. 
 

Lebensgefahr durch elektrischen 
Strom

Symbol Bedeutung
GEFAHR Steht für eine unmittelbar drohende 

Gefahr, die zu schweren Verlet-
zungen oder zum Tod führt.

WARNUNG -
fährliche Situation, die zu schweren 
Verletzungen oder zum Tod führen 
kann.

VORSICHT -
fährliche Situation, die zu mittleren 
oder leichten Verletzungen führen 
kann.

ACHTUNG -
fährliche Situation, die zu Sach-
schäden führen kann.

Symbole im Dokument

Symbol Bedeutung
Informationen für den Fachmann

Informationen für den Betreiber

Voraussetzung zu einer Handlung
Anleitende Information:

-
rung

1., 2., 3., … Anleitende Information:
Nummerierter Schritt innerhalb ei-
ner mehrschrittigen Handlungsauf-
forderung. Reihenfolge einhalten.
Ergänzende Information, z. B. Hin-
weis zum leichteren Arbeiten, Infor-
mation zu Normen

 Verweis auf eine weiterführende In-
formation an einer anderen Stelle in 
der Betriebsanleitung oder in einem 
anderen Dokument

  Aufzählung
Anschlüsse gegen Verdrehen si-
chern
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1.4 Kontakt

Servicefall oder zur Beantwortung von Fragen zum 
Gerät und dieser Betriebsanleitung sind im Internet je-
derzeit aktuell hinterlegt:

 www.novelan.com

2 Sicherheit
Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand und bestimmungsgemäß, sicherheits- und 
gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsan-
leitung verwenden.

2.1 Bestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Gerät ist für den Haushaltsbereich konzipiert und 
ausschließlich für folgende Funktionen bestimmt: 

 Heizen

 Trinkwarmwasserbereitung

  
…K3M)

 Im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwen-
dung die Betriebsbedingungen ( „Technische 
Daten / Lieferumfang“, ab Seite 24) einhalten 
sowie die Betriebsanleitung und die mitgeltenden 
Dokumente beachten.

 Bei der Verwendung die lokalen Vorschriften be-
achten: Gesetze, Normen, Richtlinien.

Alle anderen Verwendungen des Geräts sind nicht be-
stimmungsgemäß.

2.2 

Die Bedienung über den Heizungs- und Wärme-

Endkunden / Betreiber bestimmt sind, sind für alle 
-

keiten und daraus resultierende Folgen verstehen und 

-
dukt nicht erfahren sind und die notwendigen Tätig-
keiten und daraus resultierenden Folgen nicht verste-

sind eingewiesen und bei Bedarf beaufsichtigt werden.

-

Alle anleitenden Informationen in dieser Betriebsanlei-
-

personal. 

-
beiten am Gerät sicher und korrekt auszuführen. Bei 

die Gefahr von lebensgefährlichen Verletzungen und 
Sachschäden.

 
den lokalen Vorschriften insbesondere zum si-
cheren und gefahrenbewussten Arbeiten.

 

 Arbeiten am Kältekreis dürfen nur von Fachperso-
nal mit entsprechenden Befähigungsnachweisen 
für den Kälteanlagenbau ausgeführt werden.

 Arbeiten an der Elektrik und Elektronik dürfen nur 
von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

 Sonstige Arbeiten an der Anlage dürfen nur von 

Sanitärinstallateur) ausgeführt werden.
Innerhalb der Garantie- und Gewährleistungszeit dür-
fen Service- und Reparaturarbeiten nur durch vom 

2.3 
Bei Transport und Arbeiten am Gerät besteht Gefahr 
von Schnittverletzungen durch scharfe Gerätekanten.

 Schnittfeste Schutzhandschuhe tragen.

Bei Transport und Arbeiten am Gerät besteht Gefahr 
von Fußverletzungen.

 Sicherheitsschuhe tragen.

-
steht durch Austreten von Flüssigkeiten Gefahr von 
Verletzung der Augen.

 Schutzbrille tragen.

2.4 Restrisiken

Verletzung durch elektrischen Strom
Komponenten im Gerät stehen unter lebensgefähr-
licher Spannung. Vor Arbeiten am Gerät:

 Gerät spannungsfrei schalten.

 Gerät gegen Wiedereinschalten sichern.

 Restspannung am Inverter. 90 Sekunden warten, 
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Vorhandene Erdungsverbindungen innerhalb von Ge-
häusen oder auf Montageplatten dürfen nicht verän-
dert werden. Falls dies im Zuge von Reparatur- oder 
Montagearbeiten dennoch erforderlich sein sollte:

 Erdungsverbindungen nach Abschluss der Arbei-
ten wieder in den Originalzustand versetzen.

Verletzung durch hohe Temperaturen
 Vor Arbeiten am Gerät, Gerät abkühlen lassen.

Sicherheitshinweise und Warnsymbole
 Sicherheitshinweise und Warnsymbole beachten, 

die auf der Verpackung sowie am und im Gerät 
angebracht sind.

Verletzung durch entzündliche Flüssigkeiten 
und explosionsfähige Atmosphäre
Bestandteile von Frostschutzgemischen, z. B. Ethanol, 
Methanol, sind hoch entzündlich und bilden eine ex-
plosionsfähige Atmosphäre:

 Frostschutzmittel in gut belüfteten Räumen an-
mischen.

 -
vanten Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Verletzung und Umweltschaden durch 
Kältemittel
Das Gerät enthält gesundheits- und umweltgefähr-
dendes Kältemittel. Falls Kältemittel aus dem Gerät 
austritt: 

1. Gerät abschalten.

2. Aufstellungsraum gut lüften.

3. Autorisierten Kundendienst verständigen.

2.5 Entsorgung

Unsachgemäße Entsorgung von umweltgefährdenden 

der Umwelt.

 

 
lokalen Vorschriften entsorgen.

2.6 Vermeidung von Sachschäden

Kühlung
-

nutzt, müssen die Regelventile zum Heizen und Küh-
len geeignet sein.

Durch die Kühlung mit niedrigen Vorlauftemperatu-
ren ist eine Kondensatbildung am Wärmeverteilsys-
tem durch Taupunktunterschreitungen zu erwarten. Ist 
das Wärmeverteilsystem nicht für diese Betriebsbe-
dingungen ausgelegt, so ist dies durch entsprechende 
Sicherheitseinrichtungen, z.B. Taupunktwächter (kos-

Außerbetriebnahme / Entleeren Heizung
Wird die Anlage / Wärmepumpe Außerbetrieb genom-
men, oder entleert, nachdem sie schon gefüllt war, 

event. vorhandene Wärmetauscher bei Frost vollstän-
dig entleert sind. Restwasser in Wärmetauschern und 

 

 Bei Bedarf mit Druckluft ausblasen.

Nicht sachgerechtes Vorgehen
Voraussetzungen für eine Minimierung von Stein- und 
Korrosionsschäden in Warmwasser-Heizungsanlagen:

 

 korrosionstechnisch geschlossene Anlage

 Integration einer ausreichend dimensionierten 
Druckhaltung

 Verwendung von vollentsalztem Heizwasser (VE-
Wasser) oder VDI 2035 entsprechendem Wasser

 regelmäßige Wartung und Instandhaltung

Falls eine Anlage nicht unter den genannten Voraus-
setzungen geplant, in Betrieb genommen und betrie-
ben wird, besteht die Gefahr folgender Schäden und 

 

 innere und äußere Leckagen, z. B. an Wärmetau-
schern

 Querschnittsverminderung und Verstopfung von 
Bauteilen, z. B. Wärmetauscher, Rohrleitungen, 

 Materialermüdung
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 Gasblasen- und Gaspolsterbildung (Kavitation)

 Beeinträchtigung des Wärmeübergangs, z. B. 
durch Bildung von Belägen, Ablagerungen, und 
damit verbundene Geräusche, z. B. Siedege-
räusche, Fließgeräusche

 Bei allen Arbeiten an und mit dem Gerät die In-
formationen in dieser Betriebsanleitung beachten.

Ungeeignete Qualität des Füll- und 
Ergänzungswassers im Heizkreis
Der Wirkungsgrad der Anlage und die Lebensdauer 
des Wärmeerzeugers und der Heizungskomponenten 
hängen entscheidend von der Qualität des Heizungs-
wassers ab.

Wenn die Anlage mit unbehandeltem Trinkwasser be-
füllt wird, fallen Calcium und Magnesium als Kessel-

Heizung entstehen Kalkablagerungen. Der Wirkungs-
grad sinkt und die Energiekosten steigen. Im Extrem-
fall werden die Wärmetauscher beschädigt. 

 Anlage ausschließlich mit vollentsalztem Hei-
zungswasser (VE-Wasser) oder mit VDI 2035 ent-
sprechendem Wasser befüllen (salzarme Fahr-
weise der Anlage).

Ungeeignete Qualität des Wassers im 
Trinkwarmwasserspeicher

 Sicherstellen, dass die elektrische Leitfähigkeit 

und das Trinkwasser innerhalb der Trinkwasser-
güte liegt.

Ungeeignete Qualität des Wasser-
Frostschutz-Gemischs in der Wärmequelle

 Die Verwendung von reinem Wasser in der Wär-
mequelle ist nicht zulässig.

 Bei Betrieb der Wärmequelle mit Wasser-Frost-
schutz-Gemisch sicherstellen, dass das verwen-
dete Wasser die Qualitätsvorgaben der Heizwas-
serseite erfüllt.

 „7 Spülen, befüllen und entlüften“, ab Seite 17

3 Beschreibung

3.1 Aufbau

 HINWEIS
In diesem Abschnitt sind im Wesentlichen 
die Komponenten benannt, die für die Erfül-
lung der in dieser Betriebsanleitung beschrie-
benen Aufgaben relevant sind.

Gehäuse mit Gerätekomponenten

 HINWEIS
Die Darstellung zeigt ein Gerät der Variante 
H (= ohne Kühlung).
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1 Trinkwarmwasserspeicher
2 Umwälzpumpe Heizkreis / Warmwasser
3 Heizelement
4 3-Wege-Umschaltventil Heizkreis / 

Trinkwarmwasser
5 Ventilmotor

8 Entlüfter
9 Elektrischer Schaltkasten
10 Fühler Trinkwarmwasserspeicher
11 Modulbox

Typenschild
Typenschilder sind an folgenden Stellen des Geräts 
angebracht:

 oben an der Wärmezentrale

 links auf der Modulbox

Das Typenschild enthält ganz oben folgende Informa-
tionen:

 Gerätetyp, Artikelnummer

 Seriennummer, Geräteindex

Weiterhin enthält das Typenschild eine Übersicht über 
die wichtigsten technischen Daten.

Modulbox – Variante ohne Kühlung

1 Verdichter

3 Schwingungsentkopplung (4x)
4 Traglasche (4x)
5 Verdampfer

6 Wärmequellen-Umwälzpumpe
7 Füll- und Entleerhahn Wärmequelle
8 Füll- und Entleerhahn Heizung

Modulbox – Variante mit Kühlung

1 Verdichter

3 Schwingungsentkopplung (4x)
4 Traglasche (4x)
5 Verdampfer
6 Wärmequellen-Umwälzpumpe
7 Füll- und Entleerhahn Wärmequelle
8 Füll- und Entleerhahn Wärmequelle
9 Füll- und Entleerhahn Heizung

 HINWEIS
Bei allen KFE-Kugelhähnen sind die 
Schlauchtüllen nicht im Lieferumfang enthalten.
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Bedieneinheit

1 Wandhalterung
2 Bedienteil
3 Hochschiebbare Klappe vor dem USB-

Software-Updates und zum Datenloggen)
4 Blende

Unterseite Bedienteil

1 Anschluss Raumbedieneinheit 

2 RJ45-Anschluss Netzwerkkabel
3 Anschluss LIN-Buskabel zur Reglerplatine
4 RJ45-Anschluss nicht belegt

3.2 

 Raumthermostat zum Schalten der Kühlfunktion 
(falls vorhanden)

 Taupunktwächter zur Absicherung eines Systems 
mit Kühlfunktion bei niedrigen Vorlauftempera-
turen

 Erweiterungsplatine

 „Kühlpaket“ zur Nachrüstung von Geräten des 
Typs H mit einer Kühlfunktion

 Sicherheitspaket Heizkreis

 Sicherheitspaket Wärmequellenkreis

 Luft- / Magnetschlammabscheider

3.3 Funktion
Flüssiges Kältemittel wird verdampft (Verdamp-

-
me und kommt aus der Wärmequelle „Erdreich“ (Kol-
lektor, Erdsonde oder Grundwasser über Zwischen-

(Verdichter), hierbei steigen der Druck und somit auch 

Hierbei wird die hohe Temperatur ans Heizungswas-

Kältemittel mit hohem Druck und hoher Temperatur 
wird entspannt (Expansionsventil). Druck und Tempe-

Durch das integrierte Umschaltventil und die inte-
-

wärmte Heizungswasser für die Trinkwarmwasser-La-
dung oder für die Gebäude-Erwärmung genutzt wer-

-
dung werden durch den Wärmepumpenregler gesteu-

-
-

Elektroheizelement erfolgen, das bei Bedarf durch 
den Wärmepumpenregler angesteuert wird. 

Wärmepumpe bei Schließen aller Heizkreise nicht auf 

Durch die integrierten Schwingungsentkopplungen für 
-

perschall und Schwingungen auf die Festverrohrung 
und somit auf das Gebäude übertragen werden.
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Kühlung
Bei den Geräten des Typs K ist die Kühlung integriert. 

-
ket“ nachgerüstet werden. Bei Geräten mit Kühlfunkti-

Betriebsanlei-
tung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers):

 passive Kühlung (ohne Verdichter)

 Steuerung der Kühlfunktion über den Heizungs- 
und Wärmepumpenregler

 automatisches Umschalten zwischen Heiz- und 
Kühl betrieb

Netzwerkanschluss am Bedienteil
Das Bedienteil lässt sich über ein Netzwerkkabel mit 
einem Computer oder Netzwerk verbinden. Der Hei-
zungs- und Wärmepumpenregler kann dann vom 
Computer oder aus dem Netzwerk gesteuert werden.

4 

 HINWEIS
Das Gerät wird über das Bedienteil des Hei-
zungs- und Wärmepumpenreglers bedient 
( Betriebsanleitung des Heizungs- und 
Wärmepumpenreglers).

4.1 Energie- und umweltbewusster 
Betrieb

Auch bei Nutzung einer Sole/Wasser-Wärmepumpe 
gelten unverändert die allgemein gültigen Vorausset-
zungen für einen energie- und umweltbewussten Be-
trieb einer Heizungsanlage. Zu den wichtigsten Maß-

 

 
(lokale Vorschriften beachten)

 

(Stoßlüftung)

4.2 
Gerät nur äußerlich mit feuchtem Tuch oder mit Tuch 
mit mildem Reiniger (Spülmittel, Neutralreiniger) ab-
wischen. Keine scharfen, scheuernden, säure- oder 
chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

5 Lieferung, Lagerung, 
Transport und Aufstellung

ACHTUNG
Beschädigung des Gehäuses und der Gerätekom-
ponenten durch schwere Gegenstände.

 Keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

5.1 Lieferumfang

 HINWEIS

 Lieferung sofort nach Erhalt auf äußerliche Schä-
den und Vollständigkeit prüfen.

 Mängel sofort beim Lieferanten reklamieren. 

Das Beipack enthält:

 Aufkleber mit der Gerätenummer zur Anbringung 
auf Seite 3 in dieser Anleitung

 Bedieneinheit, bestehend aus Bedienteil, Wand-
halterung und Blende

 6-mm-Dübel mit Schrauben (je 2x) für die Wand-
montage des Bedienteils

 Sicherheitsventil, Außenfühler

 Klemmringverschraubungen (2x)

 Austauschmaterial nach dem Ausbau der Modul-
box:

 Isolierschläuche (2x)
 Kabelbinder (4x)
 O-Ringe (6x), Flachdichtung (1x)

 Kugelhähne mit Füll- und Entleereinrichtung

 Schrauben für die Zugentlastungen im elektri-
schen Schaltkasten

5.2 Lagerung
 

Montage auspacken. 

 Gerät geschützt lagern vor:

 Feuchtigkeit
 Frost
 Staub und Schmutz



10 Technische Änderungen vorbehalten  |  83056903kDE  |  ait-deutschland GmbH

5.3 Auspacken und Transport

 HINWEIS
Die Modulbox kann zum Transport entnom-
men werden ( „Modulbox ausbauen“, 
Seite 11).

Hinweise zum sicheren Transport
Die Wärmezentrale und die Modulbox sind schwer 
( „Technische Daten / Lieferumfang“, ab Sei-
te 24). Es besteht die Gefahr von Verletzungen und 
Sachschäden beim Fallen oder Umstürzen des Ge-
häuses mit den Gerätekomponenten oder beim Fallen 
der Modulbox.

 -
sonen transportieren und aufstellen.

 Wärmezentrale während des Transports sichern. 
Modulbox an den Traglaschen tragen.

Die hydraulischen Anschlüsse sind nicht für mecha-
nische Belastungen ausgelegt.

 Gerät nicht an den hydraulischen Anschlüssen 
heben oder transportieren. 

Beim Kippen der Modulbox um mehr als 45° läuft Ver-

 Gerät mit eingebauter Modulbox nicht um mehr 
als 45° kippen. 

Das Gerät vorzugsweise mit einem Hubwagen trans-
portieren, alternativ mit einer Sackkarre. 

Transport mit einem Hubwagen
 Gerät verpackt und auf Holzpalette gesichert zum 

Aufstellort transportieren.

Auspacken

 HINWEIS
Falls das Gerät nicht mit einem Hubwagen 
transportiert wird: Gerät erst nach dem Aus-
packen und der Demontage der Gehäuse-

1. 
das Gerät nicht beschädigt wird.

2. Haltewinkel, Transport- und Verpackungsmateri-
al umweltgerecht entsprechend den lokalen Vor-
schriften entsorgen.

3. 
Vorderwand entfernen.

Gehäusewände demontieren für Transport 
mit Sackkarre oder Tragen

 Gerät ist ausgepackt ( „Auspacken“, 
Seite 10).

Um Beschädigungen der Gehäusewände zu vermei-
den:

1.  
Vorderwand nach oben abheben und sicher ab-
stellen.

2.  
Seitenwand abheben und sicher abstellen.

3.  
Seitenwand abheben und sicher abstellen.

8x

1.

2.

3

Transport mit einer Sackkarre

 HINWEIS
 Beim Transport mit Sackkarre muss die 

Modulbox eingeschoben sein.
 Die folgende Abbildung mit der Sackkarre 

zeigt den Transport des Geräts auf der lin-
ken Seite, es kann auch auf der rechten 
Seite transportiert werden.

 Gehäusewände sind demontiert.
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Um Beschädigungen zu vermeiden: Gerät nur seitlich 
auf eine Sackkarre laden.

Gerät auf der Sackkarre transportieren.

Tragen des Geräts
 Gehäusewände sind demontiert.

1. Modulbox ausbauen ( „Modulbox ausbauen“, 
Seite 11) und an den Traglaschen zum Aufstel-
lort tragen.

2. 

5.4 Aufstellung

Anforderungen an den Aufstellungsraum und 
-platz

 HINWEIS
Für die Anforderungen an den Aufstellungs-
raum und -platz die lokalen Vorschriften und 
Normen beachten. Die Tabelle nennt die 
in Deutschland gültigen Vorschriften nach 
DIN EN 378-1.

Kältemittel Grenzwert [kg/m³]
R 134a 0,25
R 404A 0,52
R 407C 0,31
R 410A 0,44
R 448A 0,39
R 454B 0,358

„Technische Daten / Lieferumfang“, ab Seite 24

Mindestraumvolumen = 
Kältemittelfüllmenge [kg]

Grenzwert [kg/m³]

 HINWEIS
Falls mehrere Wärmepumpen des gleichen 
Typs aufgestellt werden, braucht nur eine 
Wärmepumpe berücksichtigt zu werden. 
Falls mehrere Wärmepumpen unterschied-
lichen Typs aufgestellt werden, braucht nur 

-
telinhalt berücksichtigt zu werden.

 Mindestraumvolumen entspricht den Anforderun-
gen für das verwendete Kältemittel.

 Aufstellung nur im Gebäudeinnern.

 Aufstellungsraum ist trocken und frostfrei.

 Abstandsmaße wurden eingehalten ( „Aufstel-
lungspläne“, ab Seite 32).

 Untergrund ist zur Aufstellung des Geräts geeignet:

 eben und waagerecht
 tragfähig für das Gerätegewicht

Gerät ausrichten
 -

baren Füßen mit einem Schraubenschlüssel 
SW 13 stabil waagerecht ausrichten. Verstellbe-
reich: 25 mm.

6 Montage und Anschluss

6.1 Modulbox ausbauen

ACHTUNG
Beim Kippen der Modulbox um mehr als 45° läuft 

 Modulbox nicht um mehr als 45° kippen.

 HINWEIS
 Die Modulbox kann bei Bedarf zum einfa-

cheren Transport des Geräts oder zu Ser-
vicezwecken ausgebaut werden.

 Schritte 1 bis 5 sind nur bei angeschlos-
sener und gefüllter Modulbox erforderlich.

 Gerät ist spannungsfrei geschaltet und gegen 
Wiedereinschalten gesichert.
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1. Vorderwand der Modulbox entfernen ( „7.1 
Vorderwand der Modulbox entfernen“, Sei-
te 17).

2. Absperrungen zum Heizkreis schließen.

3. Gerät über den Füll- und Entleerhahn Heizung 
entleeren.

 HINWEIS
Bei allen KFE-Kugelhähnen sind die 
Schlauchtüllen nicht im Lieferumfang enthalten.

 Gerät ohne Kühlung:

 Gerät mit Kühlung:

4. Absperrungen zur Wärmequelle (hinter den Abde-
ckungen) mit Schraubenschlüssel schließen.

5. Gerät über den Füll- und Entleerhahn Wärme-
quelle entleeren.

 Gerät ohne Kühlung:

 Gerät mit Kühlung:

6. Elektrische Anschlüsse trennen:

 2 weiße Stecker  unten am elektrischen 
Schaltkasten abziehen. Dazu die Rastnasen 

 Schwarzen Rechteckstecker  oben auf der 
Modulbox herausziehen
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7. Isolierungen an den Hydraulikverbindungen ab-
nehmen.

8. 3 Klammern an den Hydraulikverbindungen ent-
fernen.

9. Heizungsvorlauf mit Schraubenschlüssel SW 37 
auseinander schrauben.

10. Hydraulikverbindungen trennen, dazu die Rohre 

11. 2 seitliche Halteschrauben entfernen.

12. Um den Boden zu schützen und die Modulbox  
 unterle-

gen, z. B. vom Verpackungsmaterial.

1.1.

13. Mutter  am Heizungsvorlauf anheben und halten.
14. Modulbox an den Traglaschen  langsam und 

vorsichtig herausziehen. Sicherstellen, dass keine 
Rohre beschädigt werden.

15. Modulbox ganz herausziehen und auf den Bret-
tern absetzen.
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6.2 Modulbox einbauen
1. Modulbox vorsichtig unten in die Wärmezentrale 

einsetzen und langsam und vorsichtig einschie-
ben. 

 Mutter am Heizungsvorlauf anheben und hal-
ten

 Rohre anheben, damit sie nicht beschädigt 
werden

2. Die beiden seitlichen Halteschrauben anbringen.
3. Heizungsvorlauf und Hydraulikanschlüsse verbin-

den. Dabei O-Ringe an den Wärmepumpenan-
schlüssen ersetzen (  Beipack).

4. Druckprobe durchführen und Rohre isolieren mit 
den beiliegenden Dämmschläuchen (  Beipack). 

5. Elektrische Anschlüsse herstellen:
 2 weiße Stecker unten am elektrischen Schalt-

kasten einstecken. Sicherstellen, dass die Ste-
cker leichtgängig sind und die Rastnasen ein-
rasten

 Schwarzen Rechteckstecker oben auf der Mo-
dulbox einstecken 

6.3 Hydraulische Anschlüsse 
montieren

 HINWEIS
-

liche Sicherheitsventil hat eine Toleranz von 
plus / minus 10% beim Ansprechdruck. Sollten 
lokale Vorschriften, Gesetze, Normen oder 
Richtlinien einen kleineren Toleranzbereich 
fordern, muss das Sicherheitsventil bauseitig 
gegen ein Sicherheitsventil getauscht werden, 
dass die Anforderungen erfüllt.

ACHTUNG
-

installiert werden.
Je nach Auslegung des Wärmetauschers und der 

der Anlage.

ACHTUNG
Schmutz und Ablagerungen im hydraulischen (Be-

-
mepumpe führen.

 Sicherstellen, dass ein Luft- / Magnetschlammab-
scheider im Heizkreis verbaut ist.

 Vor dem hydraulischen Anschluss der Wärme-
pumpe hydraulisches System gründlich spülen.

 HINWEIS
Die Wärmequelle kann von oben, von rechts 
oder von links angeschlossen werden.

-
nen die Leitungen am Gerät auf eine Restlänge von 
mindestens 250 mm ab Gerätekante abgeschnitten 
werden (  „Maßbilder“, Seite 29).

ACHTUNG
Beschädigung der Kupferrohre durch unzulässige 
Belastung!

 Alle Anschlüsse gegen Verdrehen sichern.

 Wärmequellenanlage ist gemäß den Vorgaben 
ausgeführt (
Aufstellungspläne).

 Querschnitte und Längen der Rohre des Heiz-
kreises und der Wärmequelle sind ausreichend 
dimensioniert.

 -
destens den für den Gerätetyp geforderten mini-
malen Durchsatz ( „Technische Daten / Liefer-
umfang“, ab Seite 24).

 Die Leitungen für die Wärmequelle und die Hei-
zung sind über einen Festpunkt an der Wand oder 
der Decke befestigt.

Klemmringverschraubungen und Kugelhähne 
montieren

ACHTUNG
Leckagen oder Bruch der Überwurfmutter durch zu 
hohen Krafteinsatz!

 Überwurfmuttern nur so weit anziehen  wie hier 
beschrieben.

1. Rohrenden auf Kratzer, Verunreinigungen und 
Verformungen prüfen

2. 
Fitting prüfen.

3. Rohr durch den Klemmring bis zum Anschlag in 
den Fitting schieben.

4. Überwurfmutter handfest anziehen und wasser-
feste Markierung anbringen.

5. -
hen.

6. Verbindung auf Dichtheit prüfen.



15Technische Änderungen vorbehalten  |  83056903kDE  |  ait-deutschland GmbH

Falls die Verbindung nicht dicht ist:

1. 
prüfen.

2. Überwurfmutter handfest anziehen und nochmals 
-

drehung nachziehen, da sich der Klemmring be-

Gerät an Wärmequelle, Trinkwasserleitungen 
und Heizkreis anschließen
1. An den Anschlüssen des Heizkreises Absperrein-

richtungen montieren.

2. 
und des Heizkreises einsetzen.

3. Empfehlung: Am Wärmequelleneintritt einen 

4. Trinkwarmwasserspeicher entsprechend den lo-
kalen Vorschriften anschließen.

5. Empfehlung: Um Druckschwankungen und Was-
-

serverlust zu vermeiden, ein Ausdehnungsgefäß 

6. Sicherstellen, dass die Betriebsüberdrücke 
(  „Technische Daten / Lieferumfang“, ab Sei-
te 24) eingehalten werden. Bei Bedarf Druck-
minderer installieren

6.4 Elektrische Anschlüsse herstellen

ACHTUNG

(gilt nur für Geräte mit 400V-Anschluss).

 Sicherstellen, dass für die Lasteinspeisung für 
den Verdichter ein Rechtsdrehfeld vorliegt.

Grundlegende Informationen zum 
elektrischen Anschluss

 HINWEIS
Sicherstellen, dass das Gerät jederzeit mit 
Strom versorgt ist. Nach Arbeiten im Ge-
räteinnern und Anbringen der Geräteverklei-
dung die Stromversorgung unverzüglich wie-
der herstellen.

 Für elektrische Anschlüsse gelten eventuell Vorga-
ben des lokalen Energieversorgungsunternehmens

 Leistungsversorgung für die Wärmepumpe mit 
einem allpoligen Sicherungsautomaten mit min-
destens 3 mm Kontaktabstand ausstatten (nach  
IEC 60947-2)

 „Tech-
nische Daten / Lieferumfang“, ab Seite 24)

 Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglich-
keit (EMV-Vorschriften) einhalten

 Ungeschirmte Stromversorgungsleitungen und 
geschirmte Leitungen (Buskabel) mit ausreichend 
Abstand verlegen (> 100 mm)

 Maximale Leitungslänge: 30 m.   
Als LIN-Buskabel mindestens ein 4 x 0,5mm² Ka-
bel (geschirmt) verwenden

Kabel und Leitungen einziehen und 
Verbindungen herstellen
1. Alle Kabel zu externen Verbrauchern vor Verle-

gung im Kabelkanal des Schaltkastens abman-
teln.

2. 

 2 Schrauben oben am Abdeckblech des elekt-

 Abdeckblech aushängen
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3. Steuer-/Fühlerleitungen und Gerätezuleitung ver-
legen und anschließen:

 Leitungen nur durch die Leerrohre  und  
von oben ins Geräteinnere führen

 HINWEIS
Die Darstellung zeigt ein Gerät der Variante 
H (ohne Kühlung).

4. 
den Schaltkasten  führen.

5. Leitungen an den jeweiligen Klemmen  
anschließen (  „Klemmenpläne“, ab Seite 39).

6. Alle in den Schaltkasten eingebrachten Kabel 
durch die Zugentlastungen führen und Zugent-
lastungen mit den Schrauben aus dem Beipack 
festschrauben.

7. Schaltkasten durch Wiedereinhängen des Abdeck-
blechs schließen und Abdeckblech festschrauben.

1. Während der Installation ein geschirmtes Netz-
werkkabel (Kategorie 6) durch das Gerät verlegen. 

2. RJ-45-Stecker des Netzwerkkabels in die Buchse 
des Bedienteils  stecken.

 HINWEIS
Das Netzwerkkabel kann jederzeit nachgerü-
stet werden.

6.5 Bedienteil montieren

 HINWEIS
Das Bedienteil lässt sich an der Vorderwand 
des Geräts oder an der Wand montieren.

ACHTUNG
Wandhalterung mit Bedienteil nur senkrecht am 
Gerät oder an einer Wand montieren!

Bedienteil am Gerät montieren
1. Vorderwand demontieren ( „Gehäusewän-

de demontieren für Transport mit Sackkarre oder 
Tragen“, Seite 10).

2. Bohrungen setzen für Schrauben und Kabel-
durchführung (  Maßbild „Bedieneinheit – Mon-
tage am Gerät“, Seite 31).

3. Tülle in der Kabeldurchführung einsetzen (  Bei-
pack).

4. Wandhalterung des Bedienteils an der Vorder-
wand befestigen.

5. Kabel großzügig ablängen, damit sich die Vorder-
wand abnehmen und seitlich an das Gerät stellen 
lässt. Dabei den Kabelbinder zur Zugentlastung 
des LIN-Bus-Kabels am elektrischen Schaltka-
sten nicht trennen.

 LIN-Bus-Kabel ca. 1,1 m ab der Befestigung 
der Zugentlastung am elektrischen Schaltka-
sten

 alle anderen Kabel ca. 1,2 m
6. LIN-Bus-Kabel etwa 20 cm vor dem Stecker mit 

Kabelbinder (  Beipack) an einem Steg der Blen-
de befestigen (Zugentlastung).

7. 
von unten in das Bedienteil stecken.

8. Bedienteil auf die Wandhalterung stecken und 
Vorderwand montieren.

Bedienteil an der Wand montieren und 
anschließen
1.  Maßbild „Bedienein-

heit – Montage an einer Wand“, Seite 31).

2. Falls Kabel von unten zugeführt werden: Steg un-
ten in der Mitte der Wandhalterung herausbre-
chen. Ggf. Seitenschneider benutzen.
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3. Wandhalterung  mit 3 Dübeln  und 
3 Schrauben  befestigen.

4. Bedienteil auf die Wandhalterung stecken.

5. Kabel aus der Wand (z. B. Unterputzdose) oder 
von unten zuführen und in das Bedienteil stecken.

6. LIN-Bus-Kabel oben rechts an der Rückseite aus 
der Wärmepumpe führen und von unten in das 
Bedienteil stecken.

7. Blende aufsetzen.

7 Spülen, befüllen und entlüften

7.1 Vorderwand der Modulbox 
entfernen

 Vorderwand der Modulbox abschrauben.

7.2 Wärmequelle befüllen, spülen 
und entlüften

In der Wärmequelle muss Frostschutz gewährleistet 
sein.
Zugelassen sind Frostschutzmittel auf Basis von:

 Monopropylenglykol
 Monoethylenglykol
 Ethanol
 Methanol

Frostschutzmittel auf Salzbasis sind nicht zuge lassen.

 Bei der Auswahl des Frostschutz mittels sicher-
stellen, dass die Verträglichkeit mit folgenden 

 Messing (CW602N und CW614N)
 Edelstahl (AISI304, AISI316 und AISI316L)
 
 Gusseisen (EN-GJL-150)
 
 
 
 FKM (Fluorkautschuk)

unverträglich, darf es nicht eingesetzt werden.

sind in Bezug auf unsere Geräte und die von uns 
-

währleisten die Verträglichkeit mit den aufge-

 Bei der Auswahl des Frostschutzmittels die 
Druck verluste beachten.

 Das gewählte und eingesetzte Frostschutz mittel 
muss die Vorgaben und Anforderungen der lo-

erfüllen.

 WARNUNG
Methanol und Ethanol können brennbare und 
explosive Gase ausdampfen. Daher sind die, 
für die Frostschutzmittel geltenden Sicher-
heitsbestimmungen zu beachten!
Bei allen eingesetzten Frostschutzmitteln 

-
achten und die entsprechenden Sicher-
heitsbestimmungen einzuhalten.

 Sicherstellen, dass das Mischungsverhältnis von 
Wasser und Frostschutzmittel die geforderte mini-
male Frostschutztemperatur in der Wärme quelle 
gewährleistet.

 „Technische Daten / Lieferumfang“, ab Seite 24
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 Bei Betrieb der Wärmequelle mit Wasser-Frost-
schutz-Gemisch sicherstellen, dass das verwen-
dete Wasser die Qualitätsvorgaben der Heiz-
wasserseite erfüllt.

 „Qualität Heizungswasser“, Seite 18

 -
schlossen.

 Raum ist belüftet.

1. Wärmequellenanlage gründlich spülen.

2. Frostschutzmittel mit Wasser im erforderlichen 
Verhältnis vor dem Einfüllen in die Wärmequelle 
gründlich anmischen.

3. Konzentration des Wasser-Frostschutz-Gemischs 
prüfen.

4. Wärmequelle mit dem Wasser-Frostschutz-Ge-
misch befüllen.

 So lange befüllen, bis die Anlage luftfrei ist.

5. Gerät über die Kugelhähne in der Modulbox be-
füllen.

7.3 Umwälzpumpe der Wärmequelle 
entlüften

 Vorderwand der Modulbox ist abgeschraubt.

1. 
unterstellen.

2. Entlüftungsschraube ( ) in der Mitte der Umwälz-

 HINWEIS
Bei allen KFE-Kugelhähnen sind die 
Schlauchtüllen nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Warten, bis gleichmäßig Flüssigkeit austritt.

4. Entlüftungsschraube ( ) in der Mitte der Umwälz-
pumpe der Wärmequelle festschrauben.

5. Vorderwand der Modulbox anschrauben.

6. Aufgefangene Flüssigkeit entsprechend den loka-
len Vorschriften entsorgen.

7. Anlagendruck auf 1 bar einstellen.

7.4 Heiz- und 
Trinkwarmwasserladekreis spülen 
und befüllen

Qualität Heizungswasser

 HINWEIS
Detaillierte Informationen enthält unter ande-
rem die VDI-Richtlinie 2035 „Vermeidung von 
Schäden in Warmwasserheizanlagen“.

1. Sicherstellen, dass der ph-Wert des Heizungs-
wassers zwischen 8,2 – 10 liegt, bei Aluminium-

Idealerweise sollte der ph-Wert bereits nach der 
Befüllung im erforderlichen Bereich liegen. Späte-
stens nach 6 Wochen muss er sich auf den erfor-
derlichen Bereich eingestellt haben.

2. Sicherstellen, dass die elektrische Leitfähigkeit  

 HINWEIS

auf die Behandlung von Heizungswasser 
spezialisiert hat.

3. Anlage ausschließlich mit vollentsalztem Hei-
zungswasser (VE-Wasser) oder mit VDI 2035 ent-
sprechendem Wasser befüllen (salzarme Fahr-
weise der Anlage).
Vorteile der salzarmen Fahrweise:

 
 keine Bildung von Kesselstein
 ideal für geschlossene Heizkreisläufe

4. Ein Anlagenbuch für Warmwasser-Heizungsanla-

Wasserqualität eingetragen werden (VDI 2035).

 -
schlossen.

 Vorderwand der Modulbox ist abgeschraubt.

 Sicherstellen, dass der Ansprechdruck des Si-
cherheitsventils nicht überschritten wird.
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1. Bügelstift  am Boden des Ventilmotors  ab-
ziehen.

2. Ventilmotor vorsichtig nach oben vom 3-Wege-
Umschaltventil  abziehen.

3. Spindel am 3-Wege-Umschaltventil drehen, so-
dass die abgerundete Seite der Spindel in Rich-
tung Markierung A der Anschlüsse am 3-Wege-
Umschaltventil zeigt.

AB

4. Trinkwarmwasserladekreis ca. 1 Minute spülen.
5. Spindel drehen, sodass die abgerundete Sei-

te der Spindel in Richtung Markierung B der An-
schlüsse am 3-Wege-Umschaltventil zeigt.

6. Heizkreis gründlich spülen, bis keine Luft mehr 
austritt.

7. Ventilmotor  auf das 3-Wege-Umschaltven-
til  aufsetzen.

8. Bügelstift  am Boden des Ventilmotors einset-
zen.

9. Sicherstellen, dass der Bügelstift korrekt einge-
rastet ist:

 Ventilmotor sitzt fest auf dem 3-Wege-Umschalt-
ventil.

 Beide Zacken des Bügelstifts liegen auf der Nase.

 Spitzen des Bügelstifts sind ca. 2 mm sichtbar 
(nicht deutlich mehr!).

10. Vorderwand der Modulbox anschrauben.

7.5 Trinkwarmwasserspeicher spülen, 
befüllen und entlüften

 -
schlossen.

 Sicherstellen, dass der Ansprechdruck des Si-
cherheitsventils nicht überschritten wird.

1. Trinkwasserzulaufventil am Trinkwarmwasser-

2. 

3. Trinkwarmwasserspeicher spülen, bis keine Luft 
mehr aus den Ventilen an den Zapfstellen austritt.

4. Zapfstellen für Trinkwarmwasser schließen.
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8 Hydraulische Anschlüsse 
isolieren

1. Heizkreis Wärmequelle und Trinkwasserleitungen 
entsprechend den lokalen Vorschriften isolieren.

2.

3. Druckprobe durchführen und Dichtheit prüfen.

4. Interne Verrohrung an der Modulbox mit dem Iso-
liermaterial aus dem Beipack isolieren.

5. Externe Verrohrung bauseits isolieren.

6. Alle Anschlüsse, Armaturen und Leitungen isolie-
ren.

7.

8. Bei Geräten mit Kühlung auch den Heizkreis 

9

HINWEIS
Die Tätigkeiten in diesem Abschnitt sind 
nur erforderlich bei Reihenspeichereinbin-
dung.
Arbeitsschritte zügig durchführen, da sonst 
die maximale Rücklauftemperatur über-
schritten werden kann und die Wärme-

-
-

raturunterschied (die Spreizung), Drehen 
nach links verkleinert sie.

Anlage läuft im Heizbetrieb (idealerweise im kal-
ten Zustand).

-
ventil entsprechend dem hydraulischen System einzu-
stellen.

IBN-Assistenten bestätigen oder:

deaktiviert. 

-

-
genauigkeit +/- 200l/h)

1.

2.
„Nein“ auf  „Ja“ stellen, so wird die Umwälzpum-

3. -

„Technische Daten /Lieferumfang“, 
ab Seite 24) sichergestellt werden kann.

2 Einstellknopf

4.
bzw. nach spätestens 1 Stunde wechselt die Um-
wälzpumpe wieder in die Standardregelung.

5.
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10 Inbetriebnahme
 HINWEIS

Erst-Befüllung und Erst-Inbetriebnahme des 
Trinkwarmwasserspeichers müssen durch 

 -
ständig dokumentiert.

 Betrieb der Wärmepumpenanlage ist beim zu-
ständigen Energieversorger angezeigt.

 Anlage ist luftfrei.

 Installationskontrolle nach Grobcheckliste ist er-
folgreich abgeschlossen.

 Rechtsdrehfeld der Lasteinspeisung am Ver-
dichter liegt vor (gilt nur für Geräte mit 400V-An-
schluss)

 Wärmezentrale ist entsprechend dieser Betriebs-
anleitung aufgestellt und montiert

 Elektroinstallation wurde fachgerecht entspre-
chend dieser Betriebsanleitung und den lokalen 
Vorschriften durchgeführt

 Leistungsversorgung für die Wärmepumpe ist 
mit einem allpoligen Sicherungsautomaten mit 
mindestens 3 mm Kontaktabstand ausgestattet 
(IEC 60947-2)

 

 Heizkreis und Wärmequelle sind gespült und ent-
lüftet

 -
spricht den Vorgaben  

 „Technische Daten / Lieferumfang“, ab 
Seite 24

 

 

 Rohrsysteme und Komponenten der Anlage sind 
dicht

1. Fertigstellungsanzeige für die Wärmepumpenan-
lagen vollständig ausfüllen und unterschreiben.

2. In Deutschland: Fertigstellungsanzeige für Wär-
mepumpenanlagen und Grobcheckliste an den 
Werkskundendienst des Herstellers senden.  
In anderen Ländern: Fertigstellungsanzeige für 
Wärmepumpenanlagen und Grobcheckliste an 

3. -
pe durch vom Hersteller autorisiertes Kunden-
dienstpersonal veranlassen.

 „11.2 Wartung nach der Inbetriebnahme“, Seite 21

11 Wartung

 HINWEIS
Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit Ih-
rem Heizungsfachbetrieb abzuschließen.

11.1 Grundlagen
Der Kältekreis der Wärmepumpe bedarf keiner regel-
mäßigen Wartung.

Lokale Vorschriften schreiben unter anderem Dicht-
heitskontrollen vor und/oder das Führen eines Log-
buchs bei bestimmten Wärmepumpen.

 Einhaltung der lokalen Vorschriften mit Bezug auf 

11.2 Wartung nach der Inbetriebnahme
Spätestens eine Woche nach Inbetriebnahme alle in-
stallierten Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen 
und bei Bedarf reinigen.

 
Anlage abschalten.

nach der Inbetriebnahme.

11.3 Bedarfsabhängige Wartung
 

Heizkreises und der Wärmequelle, z. B. Ven-
tile, Ausdehnungsgefäße, Umwälzpumpen, Filter, 
Schmutzfänger

 
(bauseits) für den Trinkwarmwasserspeicher und 
des Sicherheitsventils für den Heizkreis

 Regelmässig den Verdampfer von allen Seiten 
auf Verschmutzung / Verstopfung hin prüfen und 
bei Bedarf reinigen

11.4 
1. 

und spülen.

2. -
schem Reinigungsmittel: Restbestände neutralisie-
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11.5 Jährliche Wartung
 Qualität des Heizungswassers analytisch erfas-

sen. Bei Abweichungen von den Vorgaben unver-
züglich geeignete Maßnahmen ergreifen

 Alle installierten Schmutzfänger auf Verschmut-
zung prüfen und bei Bedarf reinigen

12 
 

des Heizungs- und Wärmepumpenreglers ausle-
sen.

 -
-

dung und Gerätenummer ( „Typenschild“, Sei-
te 7) bereithalten.

12.1 Sicherheitstemperaturbegrenzer 
entriegeln

Im Elektroheizelement ist ein Sicherheitstemperatur-
begrenzer eingebaut. Bei Ausfall der Wärmepumpe 
oder Luft in der Anlage:

  des Sicher-
heitstemperaturbegrenzers  herausgesprun-
gen ist (ca. 2 mm).

 Herausgesprungenen Reset-Knopf  wieder 
eindrücken.

 -

oder den Werkskundendienst hinzuziehen.

12.2 Blockade der Umwälzpumpen 

Durch Ablagerungen oder längere Stillstandszeiten 

kann manuell behoben werden.

Blockade der Umwälzpumpe der 

1. Vorderwand der Modulbox abschrauben.

2. Entlüftungsschraube ( ) in der Mitte der Umwälz-
pumpe der Wärmequelle abschrauben.

3. 
Drehrichtung der Umwälzpumpe blockierte Welle 

4. Entlüftungsschraube ( ) wieder einsetzen und 
festschrauben.

5. Vorderwand der Modulbox anschrauben.

 ) einführen, 
den Kolben in der Umwälzpumpe gegen die Wel-
le drücken und in Drehrichtung der Umwälzpum-
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13 Demontage und Entsorgung

13.1 Demontage
 

 Komponenten nach Materialien trennen.

13.2 Entsorgung und Recycling
 

den lokalen Vorschriften entsorgen, z. B. Frost-
schutzgemisch, Kältemittel.

 Gerätekomponenten und Verpackungsmateri-
alien entsprechend den lokalen Vorschriften der 
Wiederverwendung zuführen oder sachgerecht 
entsorgen.

13.3 
1. -

tine des Bedienteils mit einem Schraubendreher 
herausschieben.

2. -
schriften entsorgen.
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Leistungsdaten Werte in Klammern: (1 Verdichter) WSV 6.2(H)(K)3M WSV 9.2(H)(K)3M
Heizleistung | COP bei B0/W35 nach DIN EN 14511-x: 2013 Teillastbetrieb kW | COP

bei B0/W45 nach DIN EN 14511-x: 2013 Teillastbetrieb kW | COP
bei B0/W55 nach DIN EN 14511-x: 2013 Teillastbetrieb kW | COP

Teillastbetrieb kW | COP
Heizleistung bei B0/W35 kW | kW

bei B0/W45 kW | kW
bei B0/W55 kW | kW

kW | kW
   kW

Einsatzgrenzen
°C
°C
°C -5   I   30 -5   I   30
…

Schall

  –   – 

  –   – 
Wärmequelle

l/h 1450 2000
bar (bar) | l/h

°C -15 -15
bar 3 3
l/h 300  |  3500 300  |  4000

Heizkreis
l/h | l | l

bar (bar) | l/h
bar 3 3

Allgemeine Gerätedaten
kg (kg) 244 (252)

kg (kg) | kg (kg)
… | kg

Trinkwarmwasserbehälter
l

bis °C | bis °C
l 240 240

W
bar | bar 10 | 13 10 | 13

Elektrik
— –

— –

kW | kW

Schutzart IP 20 20
B B 

kW | kW | kW
W | W

Sonstige Geräteinformationen

  – | – –   I   –
  – | – —   I   —
  – | – –   I   –
  – | – –   I   –

Technische Daten / Lieferumfang
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Leistungsdaten Werte in Klammern: (1 Verdichter) WSV 12.2(H)(K)3M
bei B0/W35 nach DIN EN 14511-x: 2013 Teillastbetrieb
bei B0/W45 nach DIN EN 14511-x: 2013 Teillastbetrieb
bei B0/W55 nach DIN EN 14511-x: 2013 Teillastbetrieb

Teillastbetrieb
Hezleistung bei B0/W35 

bei B0/W45 
bei B0/W55

   kW 12,3
Einsatzgrenzen

20   I   65

-5   I   30
… B-9/W60

Schall

  – 

  – 
Wärmequelle

l/h 3200

-15
bar 3
l/h

Heizkreis

bar  3
Allgemeine Gerätedaten

kg

Trinkwarmwasserbehälter
l

l 240
W 60

Maximaler Druck bar 10
Elektrik

–

Schutzart 20
B 

kW

Sonstige Geräteinformationen

–   I   –
–   I   –
–   I   –
–   I   –

Technische Daten / Lieferumfang
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823255b
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Legende: Legende: DE823000L/170408DE823000L/170408

“”“” Volumenstrom HeizwasserVolumenstrom Heizwasser

“„“„ Volumenstrom WärmequelleVolumenstrom Wärmequelle

Temp„Temp„ Temperatur WärmequelleTemperatur Wärmequelle

QhQh HeizleistungHeizleistung

PePe LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme

COPCOP Coefficient of performance / LeistungszahlCoefficient of performance / Leistungszahl

∆p” / ∆p”†∆p” / ∆p”† Freie Pressung Heizkreis / Freie Pressung Heizkreis mit KühlungFreie Pressung Heizkreis / Freie Pressung Heizkreis mit Kühlung

∆p„ / ∆p„†∆p„ / ∆p„† Freie Pressung Wärmequelle / Freie Pressung Wärmequelle mit KühlungFreie Pressung Wärmequelle / Freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Leistungskurven WSV 6.2(H)(K)3M



27Technische Änderungen vorbehalten  |  83056903kDE  |  ait-deutschland GmbH

823277
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Legende: Legende: DE823000L/170408DE823000L/170408

“”“” Volumenstrom HeizwasserVolumenstrom Heizwasser

“„“„ Volumenstrom WärmequelleVolumenstrom Wärmequelle

Temp„Temp„ Temperatur WärmequelleTemperatur Wärmequelle
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PePe LeistungsaufnahmeLeistungsaufnahme

COPCOP Coefficient of performance / LeistungszahlCoefficient of performance / Leistungszahl

∆p” / ∆p”†∆p” / ∆p”† Freie Pressung Heizkreis / Freie Pressung Heizkreis mit KühlungFreie Pressung Heizkreis / Freie Pressung Heizkreis mit Kühlung

∆p„ / ∆p„†∆p„ / ∆p„† Freie Pressung Wärmequelle / Freie Pressung Wärmequelle mit KühlungFreie Pressung Wärmequelle / Freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

WSV 9.2(H)(K)3M Leistungskurven
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823274b
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∆p„ / ∆p„†∆p„ / ∆p„† Freie Pressung Wärmequelle / Freie Pressung Wärmequelle mit KühlungFreie Pressung Wärmequelle / Freie Pressung Wärmequelle mit Kühlung

Leistungskurven WSV 12.2(H)(K)3M
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Legende: DE819449aLegende: DE819449a
Alle Maße in mm.Alle Maße in mm.
A A VorderansichtVorderansicht
B B Seitenansicht von linksSeitenansicht von links
C C DraufsichtDraufsicht
A1 A1 Vorderansicht ModulboxVorderansicht Modulbox
C1 C1 Draufsicht ModulboxDraufsicht Modulbox

Pos.Pos. BezeichnungBezeichnung Dim.Dim.
11 Heizwasser Austritt (Vorlauf)Heizwasser Austritt (Vorlauf) Ø 28 *)Ø 28 *)
22 Wärmequelle Eintritt (in Wärmepumpe) Wärmequelle Eintritt (in Wärmepumpe) 

wahlweise oben, rechts oder linkswahlweise oben, rechts oder links Ø 28 *)Ø 28 *)

33 Leerrohr für Elektro- / FühlerkabelLeerrohr für Elektro- / Fühlerkabel Ø 33 **)Ø 33 **)
44 Sicherheitsventil Heizkreis (im Beipack)Sicherheitsventil Heizkreis (im Beipack) Rp ¾Rp ¾““ Innengewinde Innengewinde
55 Wärmequelle Austritt (aus Wärmepumpe) Wärmequelle Austritt (aus Wärmepumpe) 

wahlweise oben, rechts oder linkswahlweise oben, rechts oder links Ø 28 *)Ø 28 *)

66 Heizwasser Eintritt (Rücklauf)Heizwasser Eintritt (Rücklauf) Ø 28 *)Ø 28 *)
77 TrinkwarmwasserTrinkwarmwasser R ¾R ¾““ Aussengewinde Aussengewinde
88 TrinkkaltwasserTrinkkaltwasser R ¾R ¾““ Aussengewinde Aussengewinde
99 LIN-Bus KabelLIN-Bus Kabel 2m ab Gerät2m ab Gerät
1010 Bedienteil für Wandmontage (im Beipack)Bedienteil für Wandmontage (im Beipack) ––

*) Aussendurchmesser **) Innendurchmesser*) Aussendurchmesser **) Innendurchmesser

WSV 6.2(H)(K)3M – WSV 12.2(H)(K)3MMaßbilder



30 Technische Änderungen vorbehalten  |  83056903kDE  |  ait-deutschland GmbH

Anschlüsse Maßbilder
Heizkreis

Wärmequelle
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Alle Maße in mm.Alle Maße in mm.

Alle Maße in mm.Alle Maße in mm.

Bedieneinheit – Montage am Gerät

Bedieneinheit – Montage an einer Wand

Maßbilder
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Legende: DE819450Legende: DE819450
Alle Maße in mm.Alle Maße in mm.
V1V1 Version 1Version 1
FSFS Freiraum für ServicezweckeFreiraum für Servicezwecke
FZFZ Freiraum für funktionsnotwendiges Freiraum für funktionsnotwendiges 

OKFOKF Oberkante FertigfussbodenOberkante Fertigfussboden
Rh min.Rh min.

WSV 6.2(H)(K)3M – WSV 12.2(H)(K)3M Aufstellungsplan 1
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Legende: DE819450Legende: DE819450
Alle Maße in mm.Alle Maße in mm.
V2V2 Version 2Version 2
FSFS Freiraum für ServicezweckeFreiraum für Servicezwecke
FZFZ Freiraum für funktionsnotwendiges Freiraum für funktionsnotwendiges 

OKFOKF Oberkante FertigfussbodenOberkante Fertigfussboden
Rh min.Rh min.

Aufstellungsplan 2 WSV 6.2(H)(K)3M – WSV 12.2(H)(K)3M
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Legende: DE819450Legende: DE819450
Alle Maße in mm.Alle Maße in mm.
V3V3 Version 3Version 3
FSFS Freiraum für ServicezweckeFreiraum für Servicezwecke
OKFOKF Oberkante FertigfussbodenOberkante Fertigfussboden
Rh min.Rh min.

WSV 6.2(H)(K)3M – WSV 12.2(H)(K)3M Aufstellungsplan 3
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