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1. Gasabsperrhahn schlie§en.
2. Kessel stromlos schalten.
3. Brenner ausbauen.
4. Alte Brennerisolierung mit Befestigungsschrauben 

und Dichtschnur entfernen.
5. Brennerplatte mittels B�rste, Lappen oder Hand-

besen von Isolierresten reinigen.

6. Den in einer Tube mitgelieferten Klebstoff gleich-
m�§ig, linien- oder punktf�rmig, auf der Brenner-
platte verteilen.

7. Die neue Isolierung mit wei§er Seite, an oberer 
Brennerplatten-Abkantung anliegend, aufkle-
ben und andr�cken.

8. Brenner in den Kessel einbauen.
9. Gasdichtheitskontrolle durchf�hren.

Montageanleitung zur feuerraumseitigen
Brennerisolierung
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