
Umrüstsatz 8 712 305 098
für Z.R 18/24-5AE
bei Code C4 / C6
6 
72

0 
61

1 
11

2 
(0

2.
10

) S
a

B

B

B
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Bild 1

Bild 2 Bild 3

Anpassung an das Abgaszubehör bei Z.R 18-5 AE

ild 4

Elektrische Anschlussleitung (226.1) vom Abgas-
ventilator (226) abziehen.

Befestigungsschrauben (226.2) entfernen und 
Abgasventilator (226) nach vorne herausziehen. Bild 5
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Einbau

Bild 6

Bild 7

Bild 8 Z.R 18-5 AE Bild 9 Z.R 24-5 AE

6 720 611 112-01.1R

6 720 611 112-07.1R

18 kW

6 720 611 112-02.1R 6 720 611 112-03.1R
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