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Enthartungsanlage
softliQ:PB
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Verwendungszweck

Die Enthartungsanlage softliQ:PB
mit Zusatzfunktion Hygiene darf aus-
schlie3lich zum Teilentharten von
kaltem Trinkwasser verwendet wer-
den.

Die Enthartungsanlage softliQ:PB
schitzt Wasserleitungen und daran
angeschlossene wasserfiihrende
Systeme vor Verkalkung bzw.
dadurch bedingte Funktionsstérun-
gen und Schéaden.

Die Enthartungsanlage softliQ:PB ist
mit einer Hygieneeinheit zur Reduk-
tion von Mikroorganismen ausge-
stattet. Der Rickhalt von Pseudomo-
nas aeruginosa und Escherichia coli
betragt 99,99%.

Die Enthartungsanlage softliQ:PB20
ist fur die kontinuierliche Versorgung
mit Weichwasser in Ein- und Mehrfa-
milienhaushalten mit max. 5 Perso-
nen geeignet.

Die Standzeit der Hygieneelemente
betragt 250 m3 oder 2 Jahre. Je
nachdem was zuerst eintritt. Nach
Erreichen der Standzeit missen die
Hygieneelemente vom Kundendienst
getauscht werden. Bei grof3eren
Wasserbedarfen (> 500 m3/Jahr)
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oder Dauerdurchflissen wird der
Einsatz von safeliQ-Systemanlagen
empfohlen.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Enthartungsanlage softliQ:PB
darf nicht mit Eigenwasser betrieben
werden.

Arbeitsweise

Die Enthartungsanlage softliQ:PB
arbeitet nach dem lonenaustausch-
verfahren.

Die Hygieneeinheit fixiert Giber elekt-
rostatische Wechselwirkung Mikroor-
ganismen (z. B. Bakterien) auf der
Hygienemembran. Beim Durchstro-
men der Hygienemembran werden
die Mikroorganismen physikalisch
aus dem Wasser entfernt. Die fixier-
ten Mikroorganismen werden in re-
gelmaRigem Abstand durch eine
Desinfektion inaktiviert.

Eine Regeneration kann jederzeit
manuell durch den Betreiber, zeitge-
steuert an bis zu 3 einstellbaren Zei-
ten pro Tag oder automatisch in ei-
ner entnahmeschwachen Zeit erfol-
gen. Abhangig von der Restkapazi-
tat der Austauscher (< 50 %) erfolgt
eine Teil- oder Vollregeneration.

Durch diese Arbeitsweise steht dem
Anlagenbetreiber kontinuierlich wei-
ches und hygienisch aufbereitetes
Wasser zur Verfugung.

Die Anlage regelt die gewtnschte
Weichwasserharte in Abhangigkeit
vom Anlagendurchfluss automatisch.

Spétestens nach 4 Tagen |6st die
Anlage aus hygienischen Grunden
eine Anlagendesinfektion aus.

Grunbeck myProduct-App

Die Enthartungsanlage softliQ lasst
sich Uber die Griinbeck myPro-
duct-App steuern und registrieren.
Die Daten kénnen uber ein mobiles
Endgerat weltweit abgerufen wer-
den.
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Aufbau

e Kompakte Bauweise flr opti-
male Platznutzung und ge-
ringe Stellflache

e Ergonomisches Anlagende-
sign fur Betrieb und Wartung

e  Abnehmbarer Salztank fir hy-
gienische und einfache Reini-
gung

e Integrierte Ablagehilfe fur si-
chere Beflillung des Salztanks

e  Abnehmbarer Wartungsdeckel
fur schnellen und bequemen
Zugang zum Steuerventil

e Kompaktes und gut zugangli-
ches Soleventil fiir leichte
Wartung

e Integrierter Sicherheitsschwim-
mer fur mehr Schutz bei
Stromausféllen

e  Austauscher mit Spezialvertei-
lersystem fir effiziente Salz-
ausbeute

e Elektronisch geregelte Ver-
schneideeinrichtung zur Rege-
lung der Weichwasserharte

e Spezielles lonenaustauscher-
harz fur hochste Trinkwasser-
anforderungen

e Glaskugeln fur gleichmafige
Wasserverteilung

e Abflammbare Probenahme-
h&hne fur hygienische Probe-
ahme

e Spezielle Hygieneelemente
zur Keimreduktion

Lieferumfang

e Enthértungsanlage inkl. An-
schlusstechnik

e  Wasserprufeinrichtung ,Ge-
samtharte*

e Kanalanschluss DN 50 mit Si-
phon nach DIN EN 1717

e Betriebsanleitung
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Einsatzbereich der Enthartungsanlage softliQ:PB
Bei der Auslegung der Anlagen softliQ:PB20/safeliQ:EB30 ist der zu erwartende Spitzendurchfluss zu beriicksichtigen.

2 + safeliQ:EB30

5 6 7 M0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20°dH
10 15 20 25 30 35 °f
1 Enthartung um x° 2 Wasserverbrauch pro Jahr
3 Halbjahrlicher Tausch Hygieneelement 4 Jahrlicher Tausch Hygieneelement

Das Diagramm zeigt den Arbeits-
bereich der Enthartungsanlage
softliQ:PB20. Es gilt fur die Ent-
hartung auf eine empfohlene
Weichwasserharte von 4 °dH.

Die senkrechten Achsen zeigen
den jahrlichen Wasserverbrauch
in m3.

Die waagerechte Achse zeigt die
Summe der °dH und °f, um die
enthartet wurde.
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Ablesebeispiel:

A Wasserverbrauch 200 ms3,
Rohwasser um 11 °dH zu
entharten
Die Anlage softliQ:PB20 ist
einsetzbar.

B  Wasserverbrauch 320 m3,
Rohwasser um 16 °dH zu
enthéarten
Die Anlage softliQ:PB20 ist
nicht einsetzbar.

Wir empfehlen den Einsatz
der Enthartungsanlage
softliQ:MD32 kombiniert mit
der Hygieneanlage
safeliQ:EB30.

Sollte Ihre Rohwasserharte mehr
als 28 °dH betragen, wenden Sie

grunbeck

sich bitte an einen unserer Grin-
beck-Partner vor Ort. Er wird mit
lhnen zusammen eine Lésung fin-
den. Die fir Sie zustandigen An-
sprechpartner finden Sie auf
www.gruenbeck.de.

Hilfe bei der Auswahl der passen-
den Anlage finden Sie hier:
www.gruenbeck.de/produktfinder
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Technische Daten |

A Anlagenbreite mm 525
B Anlagenhohe mm 912
C Anlagentiefe mm 580
D Anschlusshéhe Steuerventil (Weichwasser, Ausgang) mm 480
E Anschlusshdhe Steuerventil (Rohwasser, Eingang) mm 518
F Hohe Sicherheitstuberlauf Salztank mm 540
G Hohe geoffneter Deckel mm 1290
H Einbaulange ohne Verschraubung mm 190
I Einbaulange mit Verschraubung mm 271
Betriebsgewicht ca. kg 145
Versandgewicht ca. kg 40

grunbeck
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Technische Daten Il

Anschlussnennweite DN 25 (1" AG)
Kanalanschluss > DN 50
Bemessungsspannungsbereich \ 100 - 250
Bemessungsfrequenz Hz 50 - 60
Bemessungsaufnahme (wahrend Regeneration, zeitweise) W 14
Leistungsaufnahme Enthérten, bei ausgeschaltetem Display, WLAN und W <35
LED-Leuchtring

Schutzart/Schutzklasse IP54/E]
WLAN-Frequenzband GHz 2,4

Nenndruck PN 10
Bemessungsdruck mPa/bar 1,0/10
Betriebsdruck (empfohlen) bar 2,0-8,0(4,0)

Nenndurchfluss (0 °dH, 0 °f, 0 mol/m3) gemafn
DIN EN 14743 bei 1,0 bar Druckverlust

Nenndurchfluss bei 1,0 bar Druckverlust in Anlehnung an DIN 19636
(Rohwasserharte 20 °dH (35,6 °f, 3,56 mol/m3), m3/h 2,4
Weichwasserhérte 8 °dH (14,2 °f, 1,42 mol/m?3))

m3/h 2,0

m3 x °dH 2x5
Nennkapazitat (beide Austauscher) m3 x °f 2x9
mol 2x0,9
Kapazitat pro kg Regeneriersalz mol/kg 51
Regenerationszeit fir Vollregeneration (beide Austauscher) min 50
Empfohlenes Wechselintervall der Hygieneelemente Jahre <2
Empfohlenes Wechselintervall der Hygieneelemente m3 <250

Harzmenge (pro Austauscher) I 3
Salzverbrauch* (pro Austauscher) kg 0,176
Regeneriersalzvorrat kg <95
Salzverbrauch

pro m3und °dH kg/m3 x °dH 0,035

pro m3 und °f kg/ms3 x °f 0,020

pro m3 und mol kg/mol 0,196
Spulwasserdurchfluss m3/h <0,3
Gesamtabwassermenge * (pro Austauscher) I 31
Anzahl Hygieneelemente Stick 2

*bei Vollregeneration

Einsatzbereich WohnhausgréRRe (bis Personen) 1-2(5)
Wassertemperatur °C 5-30
Umgebungstemperatur (Trinkwasser) °C 5-25
Luftfeuchtigkeit max. (nicht kondensierend) % 90
DVGW-Registriernummer NW-9151DM0062
Bestell-Nr. 525 460
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Einbaubeispiel
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SN

1 Sicherheitseinrichtung protectliQ 2 Trinkwasserfilter pureliQ
3 Gartenwasserleitung 4 Wasserentnahmestelle
5 Dosieranlage exaliQ

Einbauvorbedingungen

Ortliche Installationsvorschriften, all-
gemeine Richtlinien und technische
Daten sind zu beachten.

Die Funktionalitat der Anlage ist bei
Verwendung von Trinkwasser gemaf
TrinkwV gewabhrleistet. Eine erhohte
Tribung, innerhalb der Grenzwerte,
kann zu einem erhdhten Druckverlust
fihren und die Nutzungsdauer der
Hygieneelemente verringern.

Die Enthartungsanlagen softliQ ist
DVGW-zertifiziert und somit eigensi-
cher. Vor dem Produkt ist keine zu-
satzlichen Sicherheitseinrichtungen
Systemtrenner notwendig.

Der Installationsort muss frostsicher
sein und den Schutz des Produkts
vor direkter Sonneneinstrahlung,
Chemikalien, Farbstoffen, Losungs-
mitteln und deren Dampfen gewahr-
leisten.

Dient das enthartete Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch im Sinne der
Trinkwasserverordnung, so darf die
Umgebungstemperatur nicht tber

25 °C steigen.

Vor dem Produkt muss ein Trinkwas-
serfilter und ggf. ein Druckminderer
z. B. Feinfilter pureliQ:KD installiert
sein.

Fir den elektrischen Anschluss ist im
Bereich von ca. 1,2 m eine Schuko-
Steckdose erforderlich. Die Steck-
dose bendétigt dauerhafte Stromzufuhr
und darf nicht mit Lichtschaltern, Hei-
zungsnotschalter oder Ahnlichem ge-
koppelt sein.

Zur Ableitung des Regenerierwassers
muss ein Kanalanschluss (DN 50)
vorhanden sein.

Am Installationsort muss ein der An-
lagengrof3e entsprechender Boden-
ablauf vorhanden sein. Wenn nicht,

muss eine Sicherheitseinrichtung

grunbeck

z. B. protectliQ oder eine Schutzein-
richtung mit Wasserstopp gleicher
Glte installiert werden. Bodenab-
laufe, die an eine Hebeanlage abge-
leitet werden, sind bei Stromausfall
aufer Funktion.

Achten Sie bei Hebeanlagen darauf,
dass sie salzwasserbestandig sind,
oder verwenden Sie unsere Regene-
rierwasserforderpumpe.

Im Anschlussblock ist eingangsseitig
ein Rickflussverhinderer eingebaut.
Sicherheitstiberdruckventile miissen
deshalb in Flierichtung nach der
softliQ montiert werden.

In der Nahe des Produktes muss eine
Wasserentnahmestelle vorhanden
sein.
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Zubehor

Dosieranlage
exaliQ:KC6-e
Bestell-Nr. 117 460

Dosieranlage

exaliQ:SC6-e

Bestell-Nr. 117 465

Elektronisch gesteuerte Dosiertechnik
zum Korrosionsschutz der Wasserlei-
tung oder zur Stabilisierung der Ge-
samtharte.

Sicherheitseinrichtung
protectliQ:A25

Bestell-Nr. 126 405

Produkt zum Schutz vor Wasser-
schaden in Ein- und Zweifamilien-
hausern.

Weitere GroRen auf Anfrage.

Regenerierwasserférderpumpe
Bestell-Nr. 188 800

Zur Abfiihrung des Regenerierwas-
sers in hoher gelegene Abflussleitun-
gen.

Verlangerungsset fir Anschluss-
schlauche DN25
Bestell-Nr. 187 660e

Zur Schlauchverlangerung auf 1,6 m.

Anschlusswinkel 90 ° 1" (2 Stuck)
Bestell-Nr. 187 865

Zur naheren Fihrung der Anschluss-
schlauche an der softliQ, bei engen
Einbausituationen.

Einbau-Set softliQ
Bestell-Nr. 188 865

Platzsparender Kombi-Anschluss von
Enthéartungsanlage und Filter.
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Verbrauchsmaterial

Regeneriersalz (25 kg)
nach EN 973 Typ A.
Bestell-Nr. 127 001

Wasserprufeinrichtung
,Gesamtharte®
Bestell-Nr. 170 187

Hygieneelement zu
softliQ:PA20/PB20
(1 stuck)
Bestell-Nr. 525 469e

Kontakt

Grunbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grunbeck-Strafle 1

89420 Hochstadt a. d. Donau
DEUTSCHLAND

(€) +49 9074 41-0 E

+49 9074 41-100

info@gruenbeck.de -
www.gruenbeck.de E ﬂ

grunbeck



